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Povzetek

Energetska ucinkovitost je kljucna tocka energetskih politik EU. Ker je stavbeni sektor eden vecjih
porabnikov energije je le-temu posvecena vecja pozornost. Institucionalne stavbe so v tem kontekstu
posebni akterji, saj obstaja moznost, da se uporabniki (vecinoma stalno osebje) vkljucijo v ustvarjanje
prihrankov in vecanje ozavescenosti o pomembnosti energetske ucinkovitosti.

To orodje je namenjeno vsem potencialnim uporabnikom institucionalnih stavb, ki se ukvarjajo z
varcevanjem z energijo. Nudi jim pregled Sistema za upravljanje z energijo (EnMS), ki bi ga bilo mogoce
izvajati s skupnim ciljem izboljSanja energetske ucinkovitosti. Poleg tega se to orodje ne Steje za
samostojno, saj ne more zagotoviti vseh potrebnih informacij za optimalno izvajanje energetskega
menedzmenta, zato je priporocljivo, da se uporablja skupaj z drugimi orodji kot del projekta Together. Za
vec informacij prosimo obiscite Together Library, ki je na voljo na:

http://www.pnec.org.pl/en/together-library

III


http://www.pnec.org.pl/en/together-library

miterreg

CENTRAL EUROPE 5

! _TOGETHER _j

Kazalo vsebine

00 U o P 1
I Yo N =g O €T = I o | =1 PR 1
B Y Y e T T TRV T T 2 SRR 2
G T U o T O AV DO VA W < N A SO URPPP 2
2.SPODBUJANJE ENERGETSK 2 L b Y h = BTTRCIONALNIH STAMB.......uuvieiiirieeeresiiiunnrnrenneeeeeeesssssnsnnssnsnnssrereaeesns 4
20 L 1Y ] o USSP 4
2.2.ZAKAJ JE POTREBSPODBUJATI K EDNERE { YL ! 2 L.h.Y Rt Ll B @l 4
2.3.POTENCIALNE OMEJITYEN 595 h = ! b h ,MOTIVACLIA 8L b L{ ¢ WIAVE .£.0.9....8.9.4cceeeieerreriiiiiiiiiiinnnnns 5
24PvL 2! Yhz! bLIZWIAKIAUKREPOV 29 b 9 WD 9 ¢ { YTIOST..2.L.h.Y. e eeen e 6
3. ENERGETSKA POLITIKASTITUCIONALNIEASBAH. ... .uuuiieeeieieteeeeeeeeeteeeeessssssssststssasnsnnnsasaaeaeeasasesesessssrsssssmrssnnnnns 8
G 700 I 0 1Yo o P UEUURRt 8
G I o =y YN 7N =0 o Y 8
G 70 X | N PO 12
R D T < T A DS 13
4. SSTEM ZA UPRAVLIARHEEIERGIJEBNMS). .....eeeeiiiiiiiieiis s i e s e e e e e e e ettt s s s s s e e e e e e e e e aaaeaaeeaeeeeessesnsnnsnnnnnnnn 15
L R Yo o PP UPPUOU PP 15
4.2.9STEM ZA UPRAVLIANEEIERGIJO PO STARDUSOS000L... ..ottt e e aan e e eeanen 15
e = ] =t L] = ST S = = =T = o U 19
4.3.1.STORITVE ENERGETSHEREASLEDA. .....cettuueitetitttiiesaesttusaesesssastanesessessasesseestanaeeseesssaneeeseesneeeeessssnseeeaens 19
4.3.2.STANDARDI ZA ENERGETBREGLEDEETODOLOGIJE IN NANTALNE ZAKONODAJE. ......uiieeiieiiieeeeeeeanaeeeeesaninnianaaens 19
4.3.3.VRSTE IN OSNOVNE KOMENTE ENERGETSKETEGLEDA .......ciiiiiiuiiieetietiiineeseestsinsessesstsnesessnssssesessessinnneneeees 21
4.3.4.ANALIZA PODATKOV PERENCIALNI UKREPI B b 9 WD 9 ¢ { YTIOST..2.L.b. Y. B trrenieeiiiiiiie e 22
A435Phwh2L[ h ASKEMBREGLEDU........cccuuuieiiiiieeiiieeetteeeetaeeeat e es et eeetaeeetaeestanaaestnaeeesnaaesnnaesetnaaeeannaaes 24
4.4, SPREMLIANIE PORABIREINIE. ... .ceevtuuueeeeeitttuntaesestausaeeeeeseataaeeeestanaeeeessanaaeeeestanaeeeeasnnnaeeesesstnnsaeeeensnnnnaanes 24
4.4, 1 ENERGETSKO KNJIGOW®DIS ... .t ettettutiseeetetttueessessssaseesssstsssesasssssssessssstsnseeteessssnmeeeesteee.- 27
4.4.2.DIGITALNI SISTEM SHREANIJAD S DIGITAIMONITORINGYSTEW. ..ceeeiuttiieeeesitieee e e sitbteeeesaiteeeesssibeeeeessirneeeeeesees 28
A4, 3. SCADA ...t e e e e —————eeeeee e e e e iee——————————teateeeaaeaa—a—————r——rtaaaeeeaeaaaararrrraeees 30
L = e TR I T A o O A .Y I 32
5. 1ZVAIANIBNM SIN UKREPQV, .11ttt ittt teetiiseeeteettaesesseastsesassessssaessaesassesaaeesssn s aeeseetesnsaeeeestan s eeeseetesaneeesennanseens 33
£ T I Y | 33
5.2 ANALIZA PODATKQW, 1ttt ttttttettuuteeeseettuasasseastansaeasessssaaaesaetanaeeeestssaaaasessssstaaeeetssasaeetestssnaeaesssssseeseessnnnnns 33
5.3.SANACIJSKIUKREBIh [ h 2 L ¢ 9 +,K) WHwWB TREBAPREGATL2 b! a9bha YaltbhW-!.bOW + 5h[ h29b9a
(0] = 10 PSPPI 34
5.4.1ZBIRA UKREPOV ZAIZBN~ ! b W9  9!b29LmbDYOht+{ LYEOhAGhI5 [ h.2WDH WM |, IKI SE YAMEQ IZVEDEA

(0] = 10 PSPPI 35
5.5.12ZVAJANIE ODDALIJENERANIA ZA PORABQ ... .1utuuuuieieieieeeeeaeeteteteeeeeeesstetstettt e aaaaaaaaaaaasesesessrerrstsrann. 36
5.6.12VEDBA 1IZBRANIH URBXC, STALNO IZVAJANIIRBRON. .......cccuuieeiiieeeiiteeteeeeatae e e et ee et eeestaeeestneesannaeestaaaesnnnnns 38
5.7.PREMLIANJEh b ! = [ W! WHLEZE INPOPRAMKL......ccetiuriuieeeeeeiieeeeeeettiieeeeessntsaeseatnnaeeseessnnteeseesnnaaraees 38
6.WI[ W 29x1 b WKOV M INSTITUCKONALETAVBAH. ......cuiiiiiiiieiiiieeeiiieeeiieeeenieeeeieeeerieeesnneesssnneesssneesnsnnenennn . 40
200 0L 1Y o Y 40
6.2.IDENTIFIKACIJA UPORIKBYV V INSTITUCIQNA STAVBAH. ... uuiittttiitiieeeetettaseeseeantiseessessnsseseesiaeeseessnneeseend 40
6.2.1.PRIMARNI UPORABNKODUJE .....ccceiutiiiiesittieeeesaitieeeessstteeeessnnsseeessssnssseeessnssseeessnsneeeessnssnneeessnnnnneessnnnneeess 40
6.2.2.EKUNDARNI UPORABKTHSTIKI PRISPEVAIQ. .....eettieiaaeaeeiaiiiinintieeeeeeaaaeaessaannssssseseeeseeaasessanssnnsssseeeeeaaaaaeesenn A1
6.2.3.PODPORNIKBPODBUJIEVALC. ....iuetteteeeereeeeeesesssssssseseeeeraeaeeesssaaaassssssseneeeeeeeesssanasssssassenereeeeeesessnnnssssnserens 42
6.3.0RGANIZACIJAENERGET® ! a 9 b 9 5 NFRGAVSKE ISKUPBNSVITUCIONALNIH STANB......ccvviiieeiiiiiiieeeeeeinnnnnd A2
6.4VWI[ W 29! bW 9lxd bW&h .} w \AINSTITHAUONALEFAVBAH . ....cceitieeteiieieeeeeeereeeseseneenrreerrereeeeeeeannan 45

v



interreg

CENTRAL EUROPE =

* roceTnen - 3

6.5. PREMEMBA VEDENJIA BRBINIKA. ...t ttttutieeetetttte s eesetttasseeeeessstaa s aeesessssaeeeessssanaaeeeessannsaeesansasaeseessnnnseeeeessnnsd 46
A I T PSSR 51
REFERENCE ... tettttie e ettt e e et e e e e et et s e e e e e e et e e e e e e ettt e e e e e e tes s e e e eees s e e e e e e taa e e e e e eetaaeeeeeseaa e e eeeean b e eeeeeann s 52
] ) 52
=TI T@ 1] 2 = I N USSP 52
S I IR = SRR 53
S 7 N Y S o USRS 54
S 74\ Y 1= SRS 55
IS 7 N LY B 7Y = =1 USSR 56






CENTRAL EUROPE &

§ _TOGETHER _

1. Uvod

Projekt TOGETHER ponuja meddrzavno platformo za krepitev zmogljivosti, kjer lahko partnerji z razlicnimi
ravnmi znanja skupaj okrepijo svoje kompetence ter s tem spodbujajo ukrepe na strani ponudbe in
povprasevanja v okviru nacrtovanja energetske ucinkovitosti v javnih stavbah. Glavni cilj projekta je
izboljSanje energetske ucinkovitosti in varcevanje z energijo v javnih stavbah s spreminjanjem vedenja
uporabnikov stavb in s spodbujanjem ukrepov energetske uc¢inkovitosti.

To orodje je kontekstualizirano v okviru drugega cilja projekta TOGETHER: Ce prvi cilj projekta »Povecati
energetsko ucinkovitost in zagotoviti nalozbe zahvaljujoC izboljSani multidisciplinarni notranji
usposobljenosti osebja in zahvaljujo¢ sistemu zaveznistva (t.i. Alliance System) z bolj angaZziranimi in
motiviranimi uporabniki stavb« zahteva opazovanje in preucevanje moznih orodij, ki jih je treba zdruziti
skupaj za doseganje energetske ucinkovitosti v javnih stavbah, potem drugi cilj »lzdelati in preizkusiti
najustreznejse kombinacije tehni¢nih in finanénih orodij ter orodij za upravljanje energije glede na
povprasevanje za izboljSanje energetske ucinkovitosti javne infrastrukture« zahteva prakti¢no in konkretno
izvajanje moznih opredeljenih ukrepov.

1.1. Proje kt TOGETHER
Trije glavni cilji projekta TOGETHER so:

1. povecanje energetske ucinkovitosti javnih stavb in zagotavljanje nalozb skozi izboljsano
multidisciplinarno notranjo krepitev usposobljenosti osebja v javni upravi in skozi vzpostavitev
sistema zavezniStva z bolj angaZziranimi in motiviranimi uporabniki stavb;

2. izdelava in pilotno testiranje najustreznejsih kombinacij tehnicnih in financnih orodij ter orodij za
upravljanje energije glede na povprasevanje z namenom izboljsanja energetske ucinkovitosti javne
infrastrukture, trenutno v 8 regionalnih pilotnih projektih, ki vkljuCujejo skupaj 85 stavb;

3. ureditev rezultatov projekta v obliko celovitega paketa politik za obsezno izvajanje, s ¢Cimer se bodo
lokalne prakse upravljanja stavb postavile v sredis¢e ambicioznih politik var¢evanja z energijo.

V osnovi, projekt TOGETHER nacrtuje organizacijo interdisciplinarnega tecaja »usposabljanje izvajalcev
usposabljanj« za lastnike stavb, menedZerje in javne odlocevalce/deleznike, ki zdruzuje tradicionalne
tehnicne prispevke o energetskem menedzmentu in dodatno oz. naknadno opremljanje stavb z usmerjenimi
prispevki vedenjske znanosti, ekonomije in psihologije, z namenom vkljuciti koncne uporabnike v cilje
energetske ucinkovitosti posamezne stavbe.

Tecaj "Usposabljanje izvajalcev usposabljanj " se zakljuci z zagotovitvijo integriranega pametnega orodja,
ki vkljucuje:
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1. smernice za izvajanje inovativhe sheme EPIC (Energy Performance Integrated Contract - integrirana
pogodba o energetski zmogljivosti), ki zdruzuje tehnoloske naprave in komponente, ki temeljijo na
vedenju;

2. komplet vzorcnih modelov sistemov za upravljanje z energijo v Solah, institucionalnih in drugih
vrstah stavb;

3. inovativen koncept sistema zaveznistva med lastniki/menedZerji/uporabniki stavb, ki sodelujejo v
pogajalskem odboru z namenom doseci energetske prihranke, ki bodo ponovno vlozeni/reinvestirani
s pomocjo akcijskega nacrta za reinvestiranje.

Poleg tega bodo partnerji do konca projekta skupaj izdelali meddrzavno strategijo in program vkljucevanja,
vkljucno s strateskimi in operativnimi priporocCili za ustrezno spremljanje in trajnostno prevzemanje
rezultatov projekta.

1.2. Namen prirocni ka

V institucionalnih stavbah obstaja ogromen potencial za povecanje energetske ucinkovitosti. Obicajno so
stavbe stare, niso prenovljene in uporabniki stavb niso seznanjeni s Sistemom za upravljanje z energijo, kar
lahko privede do zmanjsanja energetske ucinkovitosti. Zato je cilj tega orodja spodbuditi uporabnike stavb,
da ravnajo bolj ucinkovito z uvedbo teoreticnega dela, najboljsih praks ter najprimernejsih ukrepov in
nasvetov za energetsko ucinkovitost. Obsegajo teme, kot so energetska politika, energetski menedzment,
tehnicni sistemi in koncno vkljuCevanje uporabnikov stavb v nacrtovanje ukrepov za energetsko
ucinkovitost. Glavni koncept implementacije Sistema za upravljanje z energijo ni le v tehni¢ni podpori, npr.
z uvedbo pametnih Stevcev, ampak tudi v vkljuéevanju uporabnikov stavb s spreminjanjem njihovega
vsakdanjega vedenja in ravnanja.

13.Uporaba priroc¢nika

To orodje je bilo razvito z namenom, da bo predstavljeno v pilotnih ukrepi v okviru projekta TOGETHER.
Preizkuseno bo tako kot druga orodja v vseh 85 pilotnih zgradbah, ki se nahajajo v 7 razli¢nih drzavah. V 8
pilotnih skupinah razli¢nih projektnih partnerjev predstavljajo institucionalne stavbe 13-odstotni delez, kot
je prikazano na sliki 1.

9% 13% m Administrative bulkding

w Buliding for health services

» Bullding for education services
» Bullding for culture

m Bullding for sport activities

m Another type of building -
63% accomodation

Slika 1: Prikaz namembnosti pilotnih objektov

Za boljso uporabo tega orodja je zelo priporocljivo, da se uporablja skupaj z naslednjimi orodji:
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D.T2.1.3 - Sistem za upravljanje z energijo v Solskih stavbah - prirocnik s postopki
D.T2.1.5 - Sistem za upravljanje z energijo v javnih stavbah - priro¢nik s postopki
D.T2.2.4 - Set financnih instrumentov, zdruzen z upravljanjem povprasevanja
D.T2.3.1 - Koncept pogajalskega odbora
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2.1. Uvod

Energetska ucinkovitost je kljucna tocka energetskih politik EU. Ker je stavbeni sektor eden vecjih
porabnikov energije, je le-temu posvecena vecja pozornost. EU daje javnemu sektorju vzorno in spodbudno
vlogo pri energetski ucinkovitosti, javna uprava, ki prebiva v institucionalnih stavbah pa bi morala to vzeti
kot priloZnost in ne kot obveznost: delovanje v skladu z energetsko ucinkovitostjo pomeni spodbujanje novih
gospodarskih dejavnosti in zaposlitvenih moznosti, pomeni ucinkovitejSo uporabo javnih sredstev, izogibanje
odpadkom in hkrati spostovanje globalnih potreb po varstvu okolja, ki so vedno bolj prednostna naloga
trajnostnega in trajnega razvoja sedanjih in prihodnjih generacij.

Institucionalne stavbe so posebni akterji v tem kontekstu, saj so v te vrste stavb vkljuceni predvsem stalni
uporabniki in ne toliko obiskovalci. To pomeni, da je vecina uporabnikov lahko motivirana za energetsko
ucinkovito vedenje z dolgotrajnim ucinkom, saj so uporabniki Se vedno isti. To bi lahko bil klju¢ni element
za zmanjsanje porabe energije v teh stavbah.

22.Zakaj je potrebno spodbujati Kk energet

Energetska ucinkovitost je temelj evropske energetske politike in eden glavnih ciljev strategije Evropa 2020
za pametno, trajnostno in vkljucujoco rast (glej poglavje 3). Ker emisije, povezane z energijo, predstavljajo
skoraj 80% skupnih emisij toplogrednih plinov v EU, lahko ucinkovita raba energije pomembno prispeva k
nizkoogljicnemu gospodarstvu in boju proti podnebnim spremembam. Okoljski problemi, povezani s porabo
energije, so lokalni in globalni: vkljucujejo onesnaZevanje zraka, smog, podnebne spremembe, degradacijo
ekosistemov, onesnazevanje vode in radioaktivne nevarnosti.

Vendar pa to ni samo okoljsko vprasanje: ukrepi za energetsko ucinkovitost se vedno bolj priznavajo kot
sredstvo ne le za doseganje trajnostne oskrbe z energijo in zmanjsevanje emisij toplogrednih plinov, ampak
tudi za izboljsanje zanesljivosti oskrbe, zmanjsanje uvoznih racunov (Evropa uvozi vec kot polovico potrebne
energije, kar pomeni, da je odvisna od drzav, ki niso ¢lanice EU) in spodbujanje konkurencnosti evropskih
gospodarstev.

Kot navaja Evropska komisija, stavbe predstavljajo priblizno 40% konéne porabe energije, zato je vlaganje
v ukrepe energetske ucinkovitosti v tem sektorju temeljna strategija za podporo gospodarski rasti,
trajnostnemu razvoju in ustvarjanju delovnih mest. Poleg tega je vecja uporaba energetsko ucinkovitih
naprav in tehnologij v kombinaciji z obnovljivo energijo stroskovno ucinkovit nacin za povecanje
zanesljivosti oskrbe z energijo.
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Final energy consumption by sector
1 000 tonnes of oil equivalent
EU (28 countrias)
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Slika 2: Koncna poraba energije po sektorjih v Evropski uniji od leta 1990 do 2015 (Vir: Eurostat 2017)

V tem kontekstu je sposobnost javnih organov klju¢nega pomena in bi morali le-ti opravljati "vzorno vlogo"
kot potrosniki energije, ki je ni treba razumeti le kot obveznost, temvec tudi kot priloZnost za spodbujanje
trajnostnega razvoja: javni sektor, zaradi svojega veckratnega polozaja kupca, investitorja in regulatorja
je lahko zgled z energetsko uc¢inkovitimi javnimi narocili in ambicioznimi cilji za lastne stavbe, s ¢imer utira
pot za druge sektorje. Ukrepi za energetsko ucinkovitost lahko podpirajo tudi druge nacionalne prednostne
naloge, kot so javna stanovanja, zdravstveni sektor in izobrazevanje, saj zmanjsujejo stroske in izboljsujejo
raven udobja.

Kot javni organi so obdcine skupaj z drzavno upravo vkljuCene v ukrepe za izboljSanje energetske
ucinkovitosti, saj upravljajo veliko stavb, ki so navadno precej stare ter energetsko neucinkovite. Obnova
javnih zgradb v lokalnih okoljih, poleg okoljskega izboljsanja, prinasa izjemno prednost v smislu prihrankov
stroskov in posledi¢no tudi moznosti boljSe razporeditve javnih sredstev za blaginjo in dobro pocutje
skupnosti.

2.3. Potencialneomejitve -podedovano stalisce, mot
tezave

V javni upravi lahko Stevilne ovire upocasnijo prehod iz slabega v dober model porabe energije. To so
omejitve razliénih vrst, ki otezujejo celo najbolj preprost ali poceni poseg. Med razliénimi drzavami na
splosno opazimo dve vrsti teZav: obstajajo drzave, v katerih so tezave povezane s pomanjkanjem ugodnih
pogojev (pomanjkanje strategije, pomanjkanje komercialnega financiranja) in obstajajo drzave z
dejanskimi ovirami (doloCanje cen, pomanjkanje nadzora nad prihodki), katerih je manj, vendar so bolj
resne.

V javni upravi lahko identificiramo tri glavne skupine omejitev, ki se pogosto pojavljajo:
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A Manjkajo strategije in cilji
Politicne in regulativne ovire izhajajo predvsem iz pomanjkanja dojemanja energetske ucinkovitosti
kot prednostne naloge, pogosto zaradi nerazumevanja povezave med vprasanji energetske
ucinkovitosti in izboljSanjem energetske varnosti ter gospodarskih koristi. Poleg tega so lahko
politike nepopolne ali nejasne. Nazadnje, tako imenovana "vrzel v izvajanju": zakonodaji, ki je bila
sprejeta, ne sledijo nacrti za izvedbo ali je le-ta preve¢ ambiciozna, da bi jo obstojeca energetska
sluzba ali urad za energetsko ucinkovitost lahko implementirala.

A Pomanjkanje sposobnosti
Strokovno znanje, potrebno za zagon in upravljanje procesov energetske ucinkovitosti v javnih
stavbah, je pogosto nezadostno v javni upravi: osebje pogosto ni dovolj usposobljeno za tehnicne,
organizacijske, vedenjske in financne teme, katere so temeljni vidiki za ustrezno nacrtovanje
posegov energetske ucinkovitosti. Obstaja tveganje, da se prezrejo pomembni in stroskovno
ucinkoviti posegi, ki lahko zmanjsajo porabo energije, kot so spremljanje porabe energije,
reorganizacija uporabe prostora in krepitev moci uporabnikov.

Poleg tega je treba upostevati, da so zgradbe, ki so v lasti ali upravljanju javne uprave, pogosto
med seboj zelo razli¢ne glede gradbenih znadilnosti, organizacijskih modelov in naéinov uporabe,
zato taksna raznolikost zahteva SirSo izbiro posegov za energetsko ucinkovitost, da se tako prilagodi
vsakemu primeru posebej.

A Financne ovire
Financne ovire se nanasajo na teZave in/ali nezmoznost poiskati gospodarske vire za podporo
opredeljenih posegov, kot je zelo slabo poznavanje modela ESCo, slaba uporaba evropskih,
nacionalnih in regionalnih sredstev za energetsko ucinkovitost v javnem sektorju, Pakt stabilnosti,
ki veze del razpolozljivih gospodarskih virov in pomanjkanje nagnjenosti k uporabi ali razumevanju
inovativnih financnih orodij (javno-zasebno partnerstvo, projektne obveznice, itd.).

Ceprav zgoraj navedene omejitve niso v pristojnosti lokalnih oblasti, je treba opozoriti, da najvecjo oviro
pri aktiviranju procesov energetske ucinkovitosti pogosto predstavljajo ljudje sami, zaradi neustreznega ali
nezadostnega znanja in/ali pomanjkanja ozavescenost ter obcutka odgovornosti. Od drzavne do lokalne
ravni, od politicne do tehnicne vloge, bi reorganizacija in usposabljanje osebja lahko odstranila ali vsaj
zmanjsala Stevilne regulativne, tehnicne, relacijske in financne ovire, ki ovirajo doseganje ciljev za
energetsko ucinkovitost.

24. Picakovani rezultati 1 zvajanja ukrepoyv

Ne glede na kvantitativne rezultate, ki bi jih javna uprava lahko in morala dolociti pri uvedbi ukrepov za
energetsko ucinkovitost, ki se lahko razlikujejo od primera do primera, odvisno od izhodisca, razpolozljivih
virov in koncnih ciljev, so v tem okviru glavni kvalitativni rezultati.

Energetska ucinkovitost je zagotovo dolocena z ustrezno izgradnjo (ali obnovo/sanacijo) stavb s tehnic¢nega
vidika, od nacrtovanja prostorov, izbire materialov, pravilne velikosti sistemov ogrevanja in hlajenja,
uporabe obnovljivih virov itd.

Vendar nedavne studije potrjujejo, da tehni¢ne inovacije, Ceprav je to potrebno, niso dovolj za doseganje

optimalne energetske ucinkovitosti stavb, zato je kljucnega pomena vloga uporabnikov organizaciji in
uporaba prostorov.
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Intervention Range of energy savings
Feedback 5-15 %
Direct feedback (including smart meters) 5-15 %
Indirect feedback (e.g. enhanced billing) 2-10 %
Feedback and target setting 5-15 %
Energy audits 5-20 %
Community-based initiatives 5-20 %
Combination interventions (of more than one) 5-20 %

Slika 1: Potencialni prihranki energije zaradi ukrepov, ki so usmerjeni v obnasanje (Vir: Doseganje energetske ucinkovitosti s
pomocjo sprememb v obnasanju: kaj je potrebno? Tehnicno porocilo EEA st. 5/2013)

Vkljucevanje uporabnikov v energetsko ucinkovitost stavb nakazuje na skupno oz. deljeno prevzemanje
odgovornosti, preko katerega se uspesnost procesa energetske ucinkovitosti ne prenasa na posameznika (na
primer: tehnicnega strokovnjaka za prenovo ali lastnika stavbe), vendar zadeva vse deleznike, ki uporabljajo
doloceno stavbo ter tako prispeva, s sprejetjem potrebnih tehnic¢nih, vedenjskih, organizacijskih in financnih
ukrepov, na celovit in dopolnilen nacin k ucinkovitejsi in pametnejsi uporabi stavb.

To pomeni aktivacijo procesa za vkljucevanje, dialog in ozavescanje lastnikov, menedzerjev in uporabnikov
stavb. To pomeni, da se vse te akterje usposablja o vzrokih neucinkovitosti in moznih nacinih posredovanja.

Na ta nacin program za energetsko ucinkovitost, ki vkljucuje institucionalne stavbe predstavlja pomembno
priloznost za sprozitev dolgotrajnega procesa ozavescanja: delo z energetsko ucinkovitostjo v
institucionalnih stavbah pomeni zdruzevanje politikov, tehnikov, pomoznega osebja in ostalih uporabnikov
stavb, ki delajo za isti cilj, tj. energetska ucinkovitost.

Pricakovan rezultat aktivacije celovitega pristopa za energetsko ucinkovitost v javnih stavbah ni zgolj

doseganje boljse ravni porabe energije. Nadaljnji, in ni¢ manj pomemben, pricakovani rezultat je
ustvarjanje bolj proaktivnih, usposobljenih, odgovornih in ozavescenih drzavljanov.
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3. Energetska politika Vv institu cional nin stavbah

3.1. Uvad

Steber politike EU o energetski ucinkovitosti je "2020 podnebno-energetski svezenj": sklop zavezujoce
zakonodaje za zagotovitev, da EU izpolnjuje svoje cilje glede podnebja in energije za leto 2020. Paket
doloca tri kljucne cilje:

A 20% zmanjsanje emisij toplogrednih plinov (glede na raven iz leta 1990)
A 20% deleZ energije v EU iz obnovljivih virov
A 20% izboljsanje energetske ucinkovitosti

Na podlagi te osnove je bil razvit nadaljnji korak “2030 podnebni & energetski okvir”, ki krepi cilje 2020 kot
sledi:

A vsaj 40% zmanj$anje emisij toplogrednih plinov (glede na raven iz leta 1990)
A vsaj 27% delez energije v EU iz obnovljivih virov
A vsaj 27% izboljsanje energetske ucinkovitosti

Dolgorocni cilj nacrta v teku je zmanjsanje CO, za 80-95% glede na raven iz leta 1990, in sicer do leta 2050.

S 40-odstotno porabo energije in 36-odstotnim delezem emisij CO, je stavbni sektor kljuénega pomena za
doseganje ciljev EU glede podnebja in energije, kljucno vlogo pa ima javni sektor, zaradi svoje funkcije pri
javnih narodilih, prenovah institucionalnih stavb in spodbujanju visjih gradbenih standardov v mestih in
skupnostih. Javni sektor lahko ustvari tudi nove trge za energetsko ucinkovite tehnologije, storitve in
poslovne modele.

EU je zato uveljavila v zadnjih desetletjih vrsto direktiv in priporocil za podporo drzavam clanicam pri
pripravi strategije za energetsko ucinkovitost stavb, da bi konéno dosegla svoje 2020, 2030 in 2050 cilje.

3.2. Pravna podlaga

Direktiva 2002/ 91/ ES o e n e r zpgottadj& imetodo® zanikrauni energetskie stav
ucinkovitosti stavb, minimalne zahteve za nove in obstojece velike stavbe z uporabno povrsino nad 1000 m2

in energetsko certificiranje stavb.

Evropska komisija je leta 2006 zacela izvajatisvoj Ak ci j s ki na¢rt za estrgetegoi @i

mo Z n a Ndmienjen je bil mobilizirati splosno javnost, oblikovalce politik in udelezence na trgu ter
preoblikovati notranji energetski trg na nacin, ki bi drzavljanom EU zagotavljal energetsko najbolj
ucinkovito infrastrukturo (vklju¢no s stavbami), izdelke (vkljucno z napravami in avtomobili) ter energetske
sisteme na svetu. Cilj akcijskega nacrta je nadzorovati in zmanjsati povprasevanje po energiji ter sprejeti
ciljne ukrepe na podrocju porabe in oskrbe, da bi do leta 2020 prihranili 20% letne porabe primarne energije.
Ta akcijski nacrt je opredelil najbolj stroskovno ucinkovite moznosti pri varéevanju z energijo v stavbnem
sektorju ter jasno pokazal potrebo po sprejetju Direktive 2002/91/ES, ce zelimo doseci zastavljene cilje.

Direktiva 2002/91/ES je bila razveljavljena s prenovljeno Direktivo 2010/31/EU . Glavni cilj prenovljene
direktive je bil racionalizacija nekaterih dolocb prejsnje direktive in okrepitev zahtev glede energetske

ucinkovitosti v zvezi s/z:

A skupnim splodnim okvirjem za izracun integrirane energetske ucinkovitosti stavb in stavbnih enot;
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A uporabo minimalnih zahtev glede energetske ucéinkovitosti novih stavb in novih stavbnih enot, na
primer, da morajo do 31. decembra 2020 vse nove stavbe imeti porabo energije, ki je skoraj enaka
nic;

A uporabo minimalnih zahtev glede energetske ucinkovitosti: obstojedih zgradb, gradbenih
elementov, ki so predmet vecje prenove, in tehnic¢nih gradbenih sistemov, kadar so vgrajeni,
nadomesceni ali nadgrajeni;

A energetskim certificiranjem stavb ali stavbnih enot, rednimi pregledi ogrevalnih in klimatskih
sistemov v stavbah ter neodvisnimi sistemi nadzora energetskih izkaznic in porocil o inSpekcijskih
pregledih.

Kljub temu, ko so nedavne ocene pokazale, da je EU dosegla le polovico cilja 20%, se je Komisija odzvala z
razvojem novega in celovitega Nacrta za energetsko ucinkovitost 2011. Nacrt se osredotoca na instrumente
za sprozitev procesa prenove v javnih in zasebnih stavbah ter za izboljSanje energetske ucinkovitosti
sestavnih delov in naprav, ki se uporabljajo v njih. Spodbuja vzorno vlogo javnega sektorja, ki predlaga
pospesitev prenove javnih stavb z zavezujo¢im ciljem in uvedbo meril energetske ucinkovitosti v javno
porabo. Prav tako predvideva obveznosti za gospodarske javne sluzbe, da svojim strankam omogocijo
zmanjsanje porabe energije.

Priporocila iz Nacrta za energetsko ucinkovitost 2011 so pripeljala do nove Direktive o energetski
ucinkovitosti (2012/27 / EU). S to najnovejso direktivo morajo drzave clanice dolociti okvirne nacionalne
cilje energetske ucinkovitosti za leto 2020, ki temeljijo na primarni ali koncni porabi energije. Direktiva
doloca tudi pravno zavezujoce predpise za koncne uporabnike in dobavitelje energije. Direktiva med drugim
vkljucuje naslednje zahteve:

obnovitev najmanj 3% skupne tlorisne povrsine stavb v lasti drzave vsako leto od leta 2014;

nakup stavb, storitev in izdelkov z visoko energetsko ucinkovitostjo, s ¢imer javni sektor kaze pot;

vzpostavitev dolgorocnih nacionalnih strategij za spodbujanje nalozb v prenovo stanovanjskih in

poslovnih stavb ter pripravo nacionalnih sistemov obveznosti glede energetske ucinkovitosti ali

enakovrednih ukrepov za zagotovitev 1,5% prihranka energije na leto za konéne porabnike;

A oceno o moznosti uporabe soproizvodnje z visokim izkoristkom in u¢inkovitega daljinskega ogrevanja
in hlajenja v vseh drzavah clanicah do konca leta 2015;

A obvezne redne energetske preglede za velika podjetja, ki se naj izvajajo najmanj vsaka tiri leta, z
izjemo podjetij s certificiranimi energetskimi in okoljskimi sistemi;

A uvedbo pametnih omreZij in pametnih Stevcev ter zagotavljanje tocnih informacij o racunih za

energijo, zaradi krepitve vloge potrosnikov in spodbujanja ucinkovitejSe porabe energije.

> > >
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Pole3.1 -Di rektiva o energetski ucinkovitosti

Clen 7 je kljucni steber Direktive o energetski u¢inkovitosti, ki od drzav ¢lanic zahteva, da uvedejo Sistem obveznosti
energetske ucinkovitosti (EEOS). Ta sistem zahteva, da energetska podjetja dosezejo letni prihranek energije v visini 1,5%
letne prodaje koncnim odjemalcem.

Da bi dosegli ta cilj, morajo podjetja izvesti ukrepe, ki kon¢nim odjemalcem pomagajo izboljsati energetsko ucinkovitost.
To lahko vkljucuje:

A izboljsanje ogrevalnega sistema v domovih odjemalcev;
A vgradnjo oken z dvojno zasteklitvijo;
A boljso izolacijo streh za zmanj$anje porabe energije.

"Alternativni ukrepi” so tisti, ki jih izvaja vlada ali drugi javni organi, ki imajo uc¢inek zmanjsanja koncne porabe energije,
kot na primer:

A davki na energijo ali ogljik;
A financni inStrumenti ali davéne olajsave/spodbude;
A predpisi ali prostovoljni sporazumi, usposabljanje, izobraZevanje ali ukrepi za informiranje, itn.

Decembra 2013 so drzave clanice porocale Evropski komisiji o izvedbenih nacrtih za ¢len 7 in da so ali nameravajo uvesti
Sistem obveznosti energetske ucinkovitosti in/ali alternativne ukrepe za dosego 1,5-odstotnega cilja varcevanja z energijo.
Drzave clanice so nacrtovale razli¢ne nacine za doseganje cilja varéevanja z energijo iz ¢lena 7:

Zgolj Sistem obveznost i:Belgadja, anskas kuksemburg imRolgska i(ned terhiidrzavami ima le
Danska dolgo in uspesno izkusnjo s Sistemom obveznosti energetske ucinkovitosti).
Sistem obveznosti energetske uci nkvetnrja, Bedgga, Hrvagkd, Bstonija,IFriareijan a t i

Madzarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Malta, Slovenija, §pan1’ja, Velika Britanija.
Samo alternativne politike : Ciper, Ceska, Finska, Gréija, Nemcija, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaska in
Svedska.

V skladu z delovnim dokumentom sluzb Komisije z dne 30.11.2016 Ocenj evanj e nlenov 6 in
uni nk o (R012/37£V)i so drzave Clanice porocale o razlicnih alternativnih ukrepih poleg sistemov obveznosti energetske
ucinkovitosti na pldlagi ¢lena 7 (kar je imelo za posledico skupaj 477 ukrepov). Najvecji prihranek (34% ali 86,1 Mtoe) se
pri¢akuje na podlagi Sistemov obveznosti energetske ucinkovitosti, ki so privzeti instrument ¢lena 7 (glej spodnjo tabelo).
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255 8 ;& b} S8 |=a| E5¢ | g c - 50 .k =
SG | 278 S23 |82 e | 8|8eFBE |2
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] o= © c o wn n S P —_ | o S Ol = ©
B2 c x v a a=| 8 c N ES|eSEc|xovm I
S o 8 f) g v 8 % [ NS (7] g 4R % O 3 g w
£ 9 co Z 2 vg |03 & Yo 2.8 8_’,%2"._"2 W< o o9
g5 | 25 | 8. | 9555 |5g| 28 |28 5558|278 §¢
25| 85 | 58 | 582 |C5|Sg7 |of|cRES(2:E 2%
Belgija 1 0 14 4 3 0 0 0 22
Bolgarija 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hrvagka 1 0 0 9 0 0 0 1 0 11
Ciper 0 0 0 0 0 0 0 2 5
Cedka 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
Danska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Finska 0 0 1 3 2 1 0 0 1 8
Francija 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Nemdija 0 1 2 26 3 0 1 13 66 112
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Grcija 0 0 17 1 1 0 1 0 20
Madzarska 0 0 3 0 0 0 0 0 3

Italija 1 0 0 2 0 0 0 0 0

Litva 1 0 0 1 0 7 1 3 2 15
Luksemburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Malta 1* 0 0 12 19 0 0 0 0 35*
Nizozemska (0] 0 2 3 4 3 1 1 15 29
Poljska 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Portugalska 0 0 0 3 2 3 1 13 24
Romunija 0 0 0 18 1 0 0 2 7 28
Slovaska 0 0 0 21 1 0 0 0 44 66
Slovenija 1 1 0 0 0 0 0 0 2

Svedska 0 0 1 0 0 0 0 1

Zdruzeno

kraljestvo VB in i 0 1 5 6 3 0 0 2 20
Severne Irske

SUEN[EE W o 4 10 183 | 46 25 6 26 156 | 477
ukrepov ]

Skupaj [St e v

sistemov 16 4 8 22 12 9 4 10 12 28
upravljanja ]

Pregled ukrepov politik, ki so jih sporocile drzave ¢lanice (za vsako vrsto ukrepa) '

Rezultati Direktive o energetski ucinkovitosti 2012 so bili ocenjeni, da se preveri izid politik, ki se izvajajo
v Evropski uniji, in da se jih posodobi zaradi doseganja ciljev 2030. V teku je predlog za spremembo
Direktive 2012/27/EU , ki do leta 2030 podaljsuje obveznost varcevanja z energijo ob hkratnem ohranjanju
stopnje 1,5% in moznost uporabe Sistemov obveznosti energetske ucinkovitosti ter alternativnih ukrepov.
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Pole32 -Program obveznost.i energetske?ucdinkovitost.i

1. januar 20 14 Y prenova stavb s skupno uporabno tlorisno povrsino ez 500 m?, ki so v lasti drzav ¢lanic, ki ne
izpolnjujejo nacionalnih minimalnih zahtev glede energetske ucinkovitosti, dolocenih z uporabo Direktive o energetski
ucinkovitosti 2010/31/EU, in sicer vsako leto 3% (Direktiva 2012/27/EU);

1. januar 2015 Y prag za prenovo javnih stavb se zmanjsa na 250 m? (Direktiva 2012/27 / EU);

31. december 2016 Y v vedstanovanjskih in ve¢namenskih stavbah s centralnim ogrevanjem/hlajenjem se namestijo tudi
individualni Stevci porabe (Direktiva 2012/27/EU);

31. december 2018 Y nove stavbe, ki jih zasedajo in so v lasti javnih organov, so stavbe s skoraj niéno porabo energije
(Direktiva 2010/31/EU);

31. december 2020 Y vse nove stavbe so stavbe s skoraj ni¢no porabo energije (Direktiva 2010/31/EU).

3.3. Cilii
Naj cereenjegagi j a, naj ni stej ga e njajecnejgi@m, ki se aglob pel jporablia.r na en
Energet sko uninkovitost j e treba obravnavat.i kot sam
najuninkovitejgih naninov za po dnemisimmipgljikainaalustvarjaaje g os p o d :
prilohnosti za rast, zaposlovanje in nalohbe. (Predl

Spremembi Direktive 2012/ 27/ EU o energetski uninkovito

Politika energetske ucinkovitosti, ki jo EU izvaja v stavbnem sektorju v zadnjih desetletjih, je del SirSega
okvira, v katerem so vprasanja, kot so energija, gospodarska konkurencnost in okoljska kriza, medsebojno
povezana.

V energetskem sektorju sta dva glavna izziva: pomanjkanje zadostne, zanesljive in cenovno ugodne oskrbe
z energijo ter okoljska vprasanja, povezana s proizvodnjo in porabo energije. Kljucni cilji so zmanjsati
povprasevanje po fosilnih gorivih, ustvariti geografsko raznolike vire oskrbe, spodbujati alternativne vire
energije, da se omogoci SirSa porazdelitev energetskih virov in zmanjsati emisije toplogrednih plinov.

V tem okviru mora javni sektor dati zgled. Za potrosnjo javnega sektorja bi bilo treba dolociti ambiciozne
cilje. Javna narocila bi morala podpreti energetsko ucinkovite rezultate ter inovativne integrirane
energetske resitve na lokalni ravni, ki prispevajo k prehodu na tako imenovana “pametna mesta”. Obcine
predstavljajo pomembnega akterja pri potrebnih spremembah, zato je treba njihove pobude, kot je
Konvencija zupanov, Se dodatno okrepiti. Mesta in urbana obmocja, ki porabijo do 80% energije, so hkrati
del tezave in del resitve za vecjo energetsko ucinkovitost.

2 Translated from IEFE Bocconi, Pr omuovere | defficienza energetica negl:. edi fici
comunali, 2016
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Box 3.3 —Polje 3.3 —Pet pred nostnihnalog St r at egi j e za konkurennno,
OEnergijoha 2020

1. Ui nkovita r,&ijmje teebaevkljgditivesa relevantna podrocja politike, vkljucno z izobrazevanjem in
usposabljanjem, da bi spremenili sedanje vzorce vedenja. Merila energetske ucinkovitosti je treba uvesti na vsa
podrocja, vkljuéno z dodeljevanjem javnih sredstev.

2. Zagotavljanje prostega pretoka energije  z ustvarjanjem celostnega, medsebojno povezanega in konkurencnega
trga, da bi tako drzavljanom omogocili koristi od bolj zanesljivih, konkurencnih cen ter bolj trajnostno energijo.

3. Zagotavljanje zanesljive, varne in  cenovno dostopne energije za drzavljane in podjetja, in sicer z oblikovanjem
energetske politike na taksen nacin, da je potrosnikom bolj prijazna ter z nenehnim izboljSevanjem varnosti in
zascite.

4. Narediti t eh nlihogagivkhim tehnolegidamkz manjsimi emisijami ogljika.

5. Krepitev zunanjih r azs ez mrzokjicévangem eegutptvhils dkvergva sosedi ip ezpokayitev
partnerstev s klju¢nimi partnerji

34. Dosezki

Kot je navedeno v sporoCilu Evropske komisije P o | i t i n n ipodadbje in eénergijav obdobju od 2020
do 20304, sedanja energetska in podnebna politika znatno napredujeta v smeri teh ciljev 20/20/20. Kljucni
dosezki trenutnega okvira energetske in podnebne politike so naslednji:

A Emisije toplogrednih plinov so se v letu 2012 zmanjsale za 18% glede na emisije v letu 1990 in
pri¢akuje se, da se bodo na podlagi sedanjih politik do leta 2020 in 2030 zmanjsale Se za 24% in 32%.

A Delez obnovljivih virov energije pri koncni rabi energije se je v letu 2012 povecal na 13%, pricakuje
se, da se bo ta delez do leta 2020 povecal na 21% in do leta 2030 na 24%.

A Konec leta 2012 je priblizno 44% svetovne elektricne energije iz obnovljivih virov bilo proizvedene
v EU (brez hidroelektrarn).

A Energetska intenzivnost gospodarstva EU se je med letoma 1995 in 2011 zmanjsala za 24%, medtem
ko se je industrija izboljsala za priblizno 30%.

A Intenzivnost ogljika v gospodarstvu EU se je med letoma 1995 in 2010 zmanj3ala za 28%.

Kot posledica ukrepov za izboljsanje energetske ucinkovitosti, stavbe porabijo manj energije; neucinkovita
oprema se umika s trga in uporabljajo se oznake za gospodinjske aparate, kot so televizorji in kotli, kar
omogoca potrosnikom ozavesceno izbiro pri nakupu. Javni organi, industrija, mala in srednje velika podjetja
ter gospodinjstva se vse bolj zavedajo moznosti za varcevanje z energijo, pa tudi vedno bolj pa se nagibajo
k politikam in ukrepom za energetsko ucinkovitost, kar je razvidno tako na nacionalni ravni, kot tudi na
ravni EU.

Treba je opozoriti, da bo priblizno tretjina napredka za doseganje cilja 2020 nizja zaradi nizje gospodarske
rasti v Casu trajanja gospodarske krize. Zato je pomembno, da se izognemo zadovoljstvu pri doseganju cilja
20% in se izognemo podcenjevanju prizadevanj, ki bodo potrebna za vsak nov cilj za obdobje po letu 2020.

3 COM(2010)639

4 COM(2014)15
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Polie3.4 -Dol o¢itev cilja 3% za prenovo javnih stavb

Direktiva o energetski ucinkovitosti (2012/27/EU) poudarja, da bodo vlade sluzile kot zgled pri energetski obnovi stavbnega
fonda svojih drzav in postavile zavezujo¢ cilj prenove javnih stavb. Clen 5 Direktive dolo¢a, da vsaka drzava élanica
zagotovi, da se od 1. januarja 2014 naprej vsako leto obnovi 3% skupne tlorisne povrsine ogrevanih in/ali hlajenih stavb, ki
jih ima v lasti in zaseda njena drzavna uprava, da se izpolnijo vsaj minimalne zahteve glede energetske ucinkovitosti. Cilj
¢lena 5 Direktive je povecati energetsko prenovo v centralnem drzavnem sektorju, na ta nacin pa prikazati temeljito
prenovo javnih stavb in navdihniti lokalno raven. Zato nevladne organizacije in organizacije stavbnega sektorja, ki
zagovarjajo energetsko obnovo in vecjo energetsko zmogljivost evropskega stavbnega sklada, vidijo ¢len 5 kot odlicno
priloznost za zagon razvitega trga za energetsko naknadno opremljanje.

Trenutno je spremljanje prenove slabo in zaenkrat ni podatkov za oceno, ali je bil doseZen cilj 3%. Vendar pa nekatere
studije kazejo, da je trenutno povprecna stopnja energetske obnove stavb v EU za nestanovanjske stavbe pod 1%.

° https://ec.europa.eu/energy/en/eu-buildings-factsheets
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4. Sistem za upravljanje z energijo (EnMS)

4.1. Uvod

V institucionalnih stavbah obstaja ogromen potencial za povecanje energetske ucinkovitosti. Obicajno so
stavbe stare, niso prenovljene in uporabniki niso seznanjeni z ukrepi energetske ucinkovitosti. Zato je brez
vecjih vlaganj v taksne objekte z racionalno rabo energije in z ustrezno organizacijo poraba energije lahko
zmanjsana za do 15%. Z izvajanjem ustrezne ozavescenosti o energetski ucinkovitosti pri uporabnikih stavb
- mehkih ukrepov, se lahko poraba energije zniZa za dodatnih 5%. Ce dodamo ustrezne tehniéne in nalozbene
ukrepe, lahko po ocenah strokovnjakov celotni potencial energetske ucinkovitosti znasa do 50%.

Namen tega poglavja je predstaviti najpomembnejse korake, ki vodijo k vecji energetski ucinkovitosti v
institucionalnih stavbah. Vsebina izhaja iz uvedbe sistema upravljanja z energijo po standardu ISO 50001,
ki dolocCa zahteve za vzpostavitev, izvajanje, vzdrzevanje in izboljSevanje Sistema za upravljanje z energijo
od enostavnih resitev za upravljanje z energijo, kot sta energetski pregled in energetsko knjigovodstvo, do
bolj naprednih tehnicnih resitev, kot je digitalni sistem za spremljanje ali celo bolj zapleten SCADA sistem
za digitalno spremljanje in nadzor porabe energije. Sistem za upravljanje z energijo ni linearna pot, temvec
je zaprta zanka, kar pomeni, da si koraki sledijo nepretrgoma in vsak krog pomeni neke vrste izboljsavo v
primerjavi s prejsnjim. Zaradi tega je treba uvesti redne kontrole, ena od moznosti za to je izvajanje
energetskega pregleda.

Sistem za upravljanje z energijo je neposredno povezan z obema stranema upravljanja energije glede na
povprasevanje, z analiticnim in vedenjskim delom. Pametni merilni sistemi kot del analiti¢cnega upravljanja
energije glede na povprasevanje omogocajo dostop do podatkov o porabi energije s podatkovno analizo, ki
se lahko integrira z vedenjskim delom upravljanja energije glede na povprasevanje.

4.2. Sistem za upravljanje z energijo po standardu ISO 50001

Zagotavljanje sredstev za energetsko obnovo je na splosno povezano z dolocanjem energetskih kazalcev, ki
jih je treba dolociti pred nalozbami. Podatke o porabi je treba spremljati po nalozbi, zato da je mogoce
prihranke energije primerjati z zastavljenimi cilji.

Za spremljanje teh kazalnikov obstajajo razlicni pristopi, eden od teh pristopov pa je Sistem za upravljanje
z energijo, ki ga doloca standard 1SO 50001:2011, ustanovljen leta 2011. 1SO 50001:2011 doloca zahteve za
vzpostavitev, izvajanje, vzdrzevanje in izboljsanje Sistema za upravljanje z energijo, katerega namen je
omogociti organizaciji da sledi sistemati¢nemu pristopu pri doseganju nenehnega izboljSevanja energetske
ucinkovitosti. Prav tako doloca zahteve, ki se nanasajo na izrabo in porabo energije, vklju¢no z meritvami,
dokumentiranjem in porocanjem, naértovanjem ter postopki javnih narocil za opremo, sisteme, procese in
osebje, ki prispevajo k energetski ucinkovitosti.

Ta standard omogoca sistematicen pristop, da se doseze nenehno izboljSevanje energetske ucinkovitosti in
varcevanja z energijo, kar posledicno vodi k energetskim prihrankom ali z drugimi besedami zmanjsanju
stroskov, povezanih z energijo. Splosni cilji Sistema za upravljanje z energijo so:

1. Poznavanje rabe energije: pregled energetske politike in izhodisca
2. Izboljsanje energetske ucinkovitosti

3. Dolocitev kazalnikov energetske ucinkovitosti

4. Spremljanje in stalne izboljsave
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Standard I1SO 50001 se osredotoCa na proces nenehnega izboljSevanja za doseganje ciljev, povezanih z
okoljsko ucinkovitostjo organizacije (podjetja, ponudnika storitev, administracije, itd.). Postopek sledi
pristopu PDCA »nacrtuj - naredi - preveri - ukrepaj« (PDCA: Plan - Do - Check - Act), kot je prikazano na
sliki 4.

V kontekstu upravljanja z energijo lahko pristop PDCA povzamemo na naslednji nacin:

A PLAN-NACRT OV Amdrkditi energetski pregled in doloditi izhodis¢e, kazalnike energetske
ucinkovitosti, cilje in akcijske nacrte, ki so potrebni za doseganje rezultatov, ki bodo izboljsali
energetsko ucinkovitost v skladu z energetsko politiko organizacije.

A DO-1ZVEDBA:izvajati akcijske nacrte za upravljanje z energijo.

A CHECK- PREVERJANJE:spremljanje in merjenje procesov ter kljucnih znacilnosti operacij, ki
dolocajo energetsko ucinkovitost glede na energetsko politiko in cilje ter porocanje o rezultatih.

A ACT-UKREPANJEsprejeti ukrepe za nenehno izboljSevanje energetske ucinkovitosti in Sistema za
upravljanje z energijo.

Continual
improvement

Energy policy

Energy planning

Management review

Implementation and
operation

' Monitoring , measurement and
analysis

\ 4

Checking

Internal audit of the EnMS Nonc.onformltles : cqrrecthn :
corrective and preventive action

Slika 2: Model sistema upravljanja z energijo za standard 1SO 50001

V skladu s tem standardom je jasno, da je potrebno EnMS sistematicno izvajati. Ti koraki si morajo slediti
in kljucno je, da se izvedejo vsi:
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1. Identifikacija odgovornosti vodstva

V primeru institucionalnih stavb je to upravljavec stavbe. Dokazati mora svojo zavezanost in podporo
Sistemu za upravljanje z energijo ter nenehno izboljSevati njegovo ucinkovitost. Prav tako mora imenovati
predstavnika za upravljanje ali ustanoviti "energetsko skupino” z ustreznimi znanji in sposobnostmi, katerih
glavna naloga je zagotoviti, da se Sistem za upravljanje z energijo vzpostavi, izvaja, vzdrzuje in izboljsuje
glede na nedavne spremembe. Pomembno je, da sistem upravljanja z energijo vkljuCuje vse segmente
institucionalne stavbe: redne uporabnike in obiskovalce.

Polje 4.1 —Primer izvedbe Sistema za upravljanje z energijo v institu cional ni stavbi

Public building .
management Accounting

[ Department

Maintenance department Energy Management
Energy
ineeri Digital
ENEINSSANG Electrical and &
Janitor Coordination monitoring
mechanical
ogperator J

N

P ) e
] |

Energy Institulonal
managers Bulldings

Odgovornost za podrocje energetskega menedzmenta v institucionalnih stavbah nosi energetski menedzer, skupaj z drugimi
energetskimi menedzerji posameznih stavb z neposredno vkljucenostjo drugih oddelkov. Na ta nacin je komunikacija boljsa,
posledicno ima nadzor nad vsemi deli sistema za upravljanje z energijo.

Energetski menedzerji v celoti upravljajo z energijo vseh vkljucenih stavb in so odgovorni za doseganje primernega
prihranka energije, ne da bi motili energetsko udobje v stavbi. Dober primer energetskega menedzerja je ucitelj, ki lahko
aktivno vkljuci dijake v vse energetske dejavnosti. Pomembno je, da sistem upravljanja z energijo vkljucuje vse segmente
institucionalne stavbe: menedzerje, najemnike ter administrativno, Cistilno in tehnicno osebje.

2. Priprava energetske politike
Energetska politika je zavezanost k:

stalnemu izbolj$evanju energetske ucinkovitosti

dostopnosti do virov in informacij

zagotavljanju kompatibilnosti Sistema za upravljanje z energijo z obstojec¢imi pravnimi in ostalimi
zahtevami

v v >
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Pomembno je vedeti, da energetska politika ni enaka energetskemu akcijskemu nacrtu! Energetski akcijski
nacrt je orodje za izvajanje energetske politike.

3. Energetsko nacd¢rtovanje

To je pregled ukrepov, ki lahko vplivajo na energetsko ucinkovitost. Ta pregled lahko vodi k prepoznavanju
moznosti izboljsave. V sklopu tega koraka je priporocljivo naslednje:

A

pregled in seznanitev z vsemi pravnimi in drugimi zahtevami na podrocju energetske ucinkovitosti
na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni;

energetski pregled, ki vkljucuje analizo rabe energije (sedanji viri energije, pretekla in sedanja
raba energije, ocena prihodnje rabe energije), prepoznavanje pomembne rabe energije,
prepoznavanje in dolocanje prioritete izboljSav energetske ucinkovitosti;

Dolocitev indeksa okoljske uspesnosti (EPI), ki zajema vsa podrocja energetske porabe stavbe;
dolocitev energetskega izhodisca: energija, porabljena v dolo¢enem casu; mora se vzdrzevati in
evidentirati; vsakrsne spremembe energetske ucinkovitosti se morajo primerjati z energetskim
izhodis¢em;

upostevati je treba cilje in akcijski nacrt (s casovnimi okviri, viri in metodami preverjanja).

Vse te segmente je mogoce preveriti kot del energetskega pregleda, za vec informacij glej poglavje 4.3.

4. lzvajanje in delovanje

rezultati faze energetskega nacrtovanja (ki vkljucujejo akcijski nacrt) se izvedejo v praksi.
zagotovijo se kompetence zaposlenih/uporabnikov Sistema za upravljanje z energijo (preverjanje
usposobljenosti, usposabljanje, ¢e je potrebno) in ozaveséenost o energetski politiki, postopki
Sistema za upravljanje z energijo, vloge in rezultati.

komunikacija - notranja (npr. vsak zaposleni lahko komentira/predlaga izboljsave) in zunanja
(neobvezno - Ce da, opisati pretok informacij).

dokumentacija Sistema za upravljanje z energijo - opisi postopkov, ciljev, energetskega akcijskega
nacrta in vseh potrebnih predpisov; nadzorni postopek za sprejemanje dokumentacije, pregled
sprememb, posodabljanje).

5. Preverjanje

Vsa kljucna vprasanja, povezana z energetsko ucinkovitostjo (npr. poraba energije, rezultati energetskega
pregleda, kazalniki, ucinkovitost akcijskega nacrta) se merijo, spremljajo in analizirajo v dolocenih

obdobjih:

A zagotoviti je treba skladnost s pravnimi obveznostmi in drugimi zahtevami;

A notranje revizije - sistemati¢ni pregled Sistema za upravljanje z energijo, da se oceni, ¢e le-ta
deluje (v skladu z lastnimi zahtevami organizacije in standardi I1SO) in Ce izboljsa energetsko
ucinkovitost;

A izvajanje inSpekcijskih pregledov neskladnosti ali morebitne neskladnosti, dolocitev korekcijskih in
preventivnih ukrepov;

A nadzor nad zapisi: poskrbeti, da se zagotovi potrebna dokumentacija, ki dokazuje doseganije ciljev,

akcijskih nacrtov in drugih zahtev Sistema za upravljanje z energijo.

6. Pregled upravljanja

Zagotoviti primernost, ustreznost in ucinkovitost Sistema za upravljanje z energijo. Pregled upravljanja se
bo nacrtoval v vnaprej dolocCenih intervalih (npr. enkrat ali dvakrat na leto). Med pregledom je treba
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predstaviti kljucna vprasanja, ki jih ima Sistem za upravljanje z energijo (npr. energetski pregled,
ucinkovitost, pravna skladnost, itn.) in v skladu z njimi je treba opredeliti vnose in rezultate pregledov.
Zagotavljal bo potrditev izboljsav energetske ucinkovitosti za zadnje obdobje.

4.3. Energetski pregledi

Energetski pregled je ena od prvih nalog, ki jih je treba izvesti, da bi dosegli vecCjo energetsko ucinkovitost
in zmanjsali stroske energije za katero koli stavbo, podjetje ali industrijo. Energetski pregled je sestavljen
iz podrobnega pregleda tega kako objekt uporablja energijo, koliko se placa za energijo objekta in koncno
priporoCitve programa za spremembe v obratovalnih praksah ali spremembe pri energetsko potratnih
napravah, kar bo ucinkovito prihranilo denar pri racunih za energijo.

Institucionalne stavbe so zelo posebne stavbe iz vidika energetske porabe, ker so v vecini primerov veliki
objekti brez ali z nizkim nivojem izvajanja EnMS. Ti objekti pogosto poleg ogrevanja potrebujejo tudi druge
tehnologije kot prezracevanje (HVAC), hlajenje ali celo stisnjen zrak ali paro. Obi¢ajno je pomanjkanje
nadzora nad temi zapletenimi stroji in Sirok potencial prihrankov s samo uravnavanjem sistema ali
izvajanjem energetskega upravljanja. Energetski pregled je prvi korak pri ugotavljanju potenciala teh
prihrankov. lzvajalec energetskega pregleda je pogosto prva oseba, ki razisce ta potencial po vecletnem
delovanju in zanemarjanju.

4.3.1. Storitve energetskega pregleda

Izvajalec energetskega pregleda ima kljucno vlogo pri uspesni izvedbi le-tega in tudi pri izvajanju priporocil,
ki izhajajo iz pregleda. Energetski pregled lahko izvedejo zunanji tehnicni strokovnjaki ali notranje tehni¢no
osebje. Obicajno zunanji strokovnjaki izvajajo energetske preglede, ker institucionalne stavbe v vecini
primerov nimajo ustrezno izobrazenega ali usposobljenega osebja za izvajanje celotnega postopka
energetskega pregleda.

V primeru zaposlovanja zunanjega izvajalca za izvedbo energetskega pregleda je pomembno, da se izbere
primeren z znatnimi izkusnjami na tem podrocju. Na trgu obstaja veliko izvajalcev energetskih pregledov,
ki lahko ponudijo taksno storitev, zato je treba dolociti minimalna merila za izbiro primernega. Glavno
merilo v tem primeru so reference, prav tako pa je pomembno, da je izvajalec pooblaséen izvajalec
energetskih pregledov.

4.3.2. Standardi za energetske preglede, metodologije in nacionalne zakonodaje

Vsebina energetskega pregleda in njegova uspesna izvedba niso stvari, ki so samoumevne, ampak so napisane
in razlozene v standardih, metodologijah, zakonih ali celo predpisih. Ta pravila lahko najdemo na
mednarodni ravni in tudi na nacionalni ravni, zato mora vsaka drzava posebej premisliti katera pravila je
treba upostevati pri izvajanju energetskih pregledov. Obic¢ajno ima vsaka drzava svoje nacionalne predpise,
ki so v vecini primerov povezani z evropskimi pravili.

V okviru projekta Together so projektni partnerji opravili analizo svojih nacionalnih zakonov in metodologij
za izvajanje energetskih pregledov, ki so predstavljeni v tabeli 1.
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Tabela 1: Metodologije, standardi in zakonodaja za izvedbo energetskih pregledov na nacionalnih ravneh projektnih

partnerjev

Projektni
partner (PP)/
Dr Z av a Metodologije

Standardi / Zakonodaja

Vodilni Italijanska nacionalna agencija za nove

partner tehnologije, energijo in trajnostni

Treviso, gospodarski razvoj (ENEA) - Opredelitev

Italija metodologije za energetske preglede v UNI/TS 11300 (Deli1-2-3-4-5-6); UNI
stanovanjskih in poslovnih stavbah 10349 (Deli 1-2-3)

PP2 Zakon o upravljanju z energijo st. 406/2000

Energetska

agencija

Vysociny

(EAV),

Cedka

PP3 Pravilnik o metodologiji za izdelavo in  SIST ISO 50002; SIST EN 16247 (Deli 1-2-3-4-

Univerzav  vsebini energetskega pregleda (Uradni 5) - Energetski pregled

Mariboru, list RS, st. 41/16)

Slovenija

PP4 Energetsko ucinkovito pravo in Uredba Clen 47 Zakona o gradnji (NN 153/13)

Mesto Zagreb, za energetske preglede in energetsko
Hr v a § k acertificiranje stavb

PP5 Uredba z dne 27. februarja 2015 o Zakon o energetski ucinkovitosti, Zakon o
Zdruzenje metodologiji za dolocCanje energetske  energetski zmogljivosti stavb

obcin (PNEC), ucinkovitosti stavbe ali dela stavbe in

Poljska energetskih izkaznicah.

PP6 Odlok st. 7/2006 (V.24.) o dolocitvi EN 15459 - Postopek ekonomskega

Juzna energetskih znacilnosti stavb; Dekret st. vrednotenja energetskih sistemov v
Podonavska 40/2012. (VIII. 13.) o spremembi odloka stavbah; MSZ EN ISO 15900 - Storitve
regionalna  St. 7/2006; Vladni odlok st. 176/2008. energetske ucinkovitosti, opredelitve in
razvojna (VI. 30.) o certificiranju energetskih zahteve; EN 16231-2012 Metodologija
agencija znacilnosti stavb primerjalne analize energetske
(S.T.R.D.A.)/ ucinkovitosti; EN 16212:2012 Energetska
Paks, ucinkovitost in izracun prihrankov; MSZ EN

Madzar s

16247/1 (2, 3, 4, 5) - Energetski pregled
EN 1SO 50001 (2, 3, 4, 6, 15, 47)

PP7 Odlok st. 7/2006 (V.24.); Dekret st.
Obcina 12.  40/2012. (VIII. 13.); Vladni odlok st.
okrozja 176/2008. (VI. 30.)

Budimpeste

(HEGDYVIDEK)
Madzar s

EN 15459 - Postopek ekonomskega
vrednotenja energetskih sistemov v
stavbah; MSZ EN ISO 15900 - Storitve
energetske ucinkovitosti, opredelitve in
zahteve; EN 16231-2012 Metodologija
primerjalne analize energetske
ucinkovitosti; EN 16212:2012 Energetska
ucinkovitost in izra¢un prihrankov; MSZ EN
16247/1 (2, 3, 4, 5) - Energetski pregled
EN 1SO 50001 (2, 3, 4, 6, 15, 47)

PP8

Slovaska
agencija za
inovacije in
energijo
(SIEA),

Sl ovasdk

Direktiva Ministrstva za gospodarstvo
179/2015

EN 1SO 50001, EN ISO 14001, STN 73 0550,
STN EN 16247, STN 73 0540, STN EN 12831
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Tabela 1 predstavlja povzetek mednarodnih in nacionalnih zakonov ter direktiv, ki obstajajo v drzavah
partneric. Vsaka drzava ima svoje nacionalne zakone/direktive glede energetskih pregledov. Najpogosteje
se uporabljajo standardi Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) in evropski standardi (EN).

4.3.3. Vrste in osnovne komponente energetskega pregleda

Glede na vrsto objekta, industrijske procese, tezave, namen in obseg energetskih pregledov lahko
energetske preglede razvrstimo v tri skupine:

1. preliminarni energetski pregled
2. poenostavljeni energetski pregled
3. razsirjeni energetski pregled

Preliminarni energetski pregled predstavlja najpreprostejso obliko energetskega pregleda, ki na splosno
predstavlja osnovo za poenostavljen ali razsSirjen energetski pregled. Analiza se opravi na podlagi
enodnevnega obiska in na podlagi podatkov o porabi energije, zbranih z vprasalnikom. Tej obliki sledi, po
kompleksnosti, poenostavljena razlicica, ki zadosCa za preproste stavbe, kot so pisarne, majhni industrijski
obrati, kjer ni potrebno opraviti Stevilnih meritev in poizvedb, saj je vecina porabnikov ze znana. Razsirjeni
energetski pregled je najpogostejSa oblika pregleda, ki vsebuje natancne ekonomske kazalnike za
priporoCene ukrepe za energetsko ucinkovitost ter Skupno porabo energentov in elektricne energije po
mnenju vseh potrosnikov, kjer je to mogoce. Razsirjeni energetski pregled predstavlja pomembno podlago
za odlocanje druzbe za upravljanje ali lastnikov o nalozbah [5].

Polje 4.2 —Energetski pregled za institu cional ne stavbe

Razsirjena verzija energetskega pregleda je primerna odlocitev v primeru institucionalnih stavb iz
naslednjih razlogov:

A institucionalne stavbe so v vecini primerov velike in zapletene strukture, ki jih je tezko raziskovati
(potrebnega je veliko Casa in znanja o stavbi).

A v njih so obi¢ajno zapleteni HVAC sistemi, ki zagotavljajo udobno notranje okolje in poskrbijo za
zahteve razlicnih posebnih obmodij (bazen, gledalisce, muzej itd.),

A mesana struktura uporabnikov (redni uporabniki in obiskovalci).

Na podlagi zgoraj navedenih razlogov bodo v nadaljevanju predstavljeni osnovni elementi razsirjenega
energetskega pregleda. Medtem ko se podrobnosti energetskih pregledov razlikujejo med razli¢nimi tipi
stavb, osnovni elementi ostanejo enaki za vse energetske preglede:

zacetni stik in predhodni sestanek,

zbiranje podatkov - analiza stanja energije in energetskega menedzmenta,
terensko delo,

analiza zbranih informacij in izbira potencialnih ukrepov energetske ucinkovitosti,
porocilo,

zakljucni sestanek in predstavitev porocila o energetskem pregledu.

S hwWN =
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Ucinkovitost energetskega pregleda je postopek »korak za korakom«, v katerem sodeluje celotna stavba,
uporabniki in lastniki. Postopek je prikazan na sliki 5.

Yy
_— Prellmlpary Data. Fieldwork Analysis Report Fmél
contact meeting collection meeting

Slika 3: Postopek energetskega pregleda »korak za korakom«

Vsi koraki so zelo pomembni za celovit pregled in si jih je mogoce predstaviti kot sestavljanko, ki tvori
celotno sliko. Namen tega poglavja ni opisati vse korake, ampak dati pregled najpomembnejsih delov z
vidika institucionalnih stavb.

Pri prvem stiku in predhodnem sestanku je potrebno opredeliti pricakovanja, cilje, omejitve in Casovni
okvir. Na ta nacin se zagotovi, da bo vse opravljeno v skladu z zastavljenimi pricakovanji. Slika 6 prikazuje
razli¢ne stopnje temeljitosti energetskih pregledov.

SCOPE
Limited Expanded
THOROUGHNESS
Indicative Detailed
GOALS
General areas Special
i proposals for
for savings :
savings

Slika 4: Razlicne stopnje temeljitosti energetskih pregledov

Zbiranje podatkov, delo na terenu in analiza so jedro in najpomembnejsi koraki, da lahko izvajalec
energetskega pregleda opredeli porabo energije in ukrepe za energetsko ucinkovitost, zato je pomembno
vzpostaviti dobro komunikacijo s slednjim in mu zagotoviti dostop do vseh informacij in zahtevanih
podatkov.

Izvajalec energetskega pregleda predstavi vse rezultate na zakljucnem sestanku. Zato je to v bistvu klju¢na
tocka energetskih pregledov, saj mora izvajalec energetskega pregleda narediti podrobno predstavitev, v
kateri je poudarek na izvedeni analizi in morebitnih ukrepih za energetsko ucinkovitost. Ti dve podrocji sta
podrobneje predstavljeni v naslednjih poglavjih.

434. Anali za podatkov ter potencial ni ukrepi za
Analiza podatkov je namenjena opredelitvi trenutnega stanja energetske ucinkovitosti stavbe, na podlagi
katere je mogoce dolociti energetske ukrepe za izboljSanje energetske ucinkovitosti. Pomembno je vedeti,

da trenutno/obstojece stanje postane izhodisce pri merjenju izboljsav po uspesni izvedbi ukrepov.

Analiza energetskega stanja mora vkljucevati:
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izraCun in razclenitev porabe energije glede na namen in vir,

energetske tokove in energetsko ravnotezje,

razmerje med porabo energije in faktorji prilagajanja,

kazalnike energetske ucinkovitosti,

skupek ukrepov za povecanje energetske ucinkovitosti in njihove izvedljivosti,
financne prihranke in potrebne nalozbe na podlagi ukrepov.

v v >y D>y D D>

Dolocanje energetskih tokov je pomembno za razumevanje delovanja procesov znotraj organizacije in za
dolocitev moznih ukrepov. Primer energetskih tokov je prikazan na sliki 7.

Energy supply limit
| """ " "/ /0 |
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Heat gain from users Energy production |
I
Electri)city
Energy for heating
—

Distric| heating
Energy for cooling %::I
pae— Distric |coolin%
Electricity

e —
Ene rgy| sources

e S —
I
Heat losses through building :
envelope |

Slika 5: DolocCanje energetskih tokov v stavbi

Z razumevanjem energetskih tokov v stavbi se lahko doloci prednostni vrstni red za razlicne ukrepe za
energetsko ucinkovitost. Vrsta ukrepov je na splosno razdeljena na organizacijske in nalozbene. Vsi ukrepi
se morajo obravnavati tako iz vidika izvedljivosti kot tudi iz finan¢nega vidika. Organizacijski ukrepi obicajno
ne zahtevajo financnega vlozka ali pa je zahtevani znesek nepomemben v primerjavi z morebitnim
zmanjsanjem porabe energije in var¢evanjem. Zato so ti ukrepi na kratki rok izvedljivi in omogocajo majhne
in srednje velike prihranke. Po drugi strani mora izvajalec energetskega pregleda oceniti investicijske
ukrepe, ki vkljucujejo financne vlozke, v zvezi s ¢asom odplacevanja in moznostjo izvajanja. Najpogostejsi
organizacijski in investicijski ukrepi v primeru $ol so prikazani v tabeli 2.

Tabela 2: Najpogostejsi organizacijski in investicijski ukrepi

Organizacijski ukrepi Investicijski ukrepi

Programi ozavescCanja in izobrazevanja na | Ukrepi na ovoju stavbe (zamenjava oken,
podrocju energetske ucinkovitosti za | namestitev sencil, namestitev dodatne izolacije
menedzerje ter stalno, Ccistilno in tehnicno | itd.)

osebje, delavnice za prenos znanja na
informacijske  table, znake in plakate,

namescene za obiskovalce.
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Uvedba primernega naravnega prezracevanja, | Ukrepi na sistemu za ogrevanje (namestitev
izogibanje nekontroliranim pretokom zraka | regulacije, zamenjava kotla, zamenjava
(redno preverjanje in zapiranje oken in zunanjih | energetskega vira itd.)

vrat, zapiranje oken v primeru mehanskega

prezracevanja)

Uvedba primerne razsvetljave in uporabe | Ukrepi na podrocju hlajenja in klimatizacije
aparatov (izklop luci v primeru zadostne dnevne | (namestitev HVAC sistema, prezracevalnega
svetlobe, neuporaba objektov itd., izklop | sistema ali hladilnega sistema na lokalni ali
tehnoloske opreme, ko se ne uporablja, | centralni ravni)

izogibanje skriti porabi, uporaba sencnih naprav

na pravilen nacin)

Uvedba energetskega knjigovodstva ali celo | Prehnod na energetsko ucinkovite naprave
sistema za upravljanje z energijo (zamenjava  stare razsvetljave z LED

tehnologijo)

435. Porocilo o energetskem pregl edu

Koncno porocilo je kljucnega pomena, ker izvajalec energetskega pregleda predstavlja rezultate le-tega.
Namen porocila je predstaviti kvalitativne organizacijske ukrepe in ideje za nalozbe v ukrepe za energetsko
ucinkovitost, ki so konkurencéni drugim nalozbenim moznostim v organizaciji. Porocilo mora biti kratko,
jedrnato, jasno in tudi prepricljivo.

V vecini primerov taksne predstavitve niso zadostne, zato potencial energetskega pregleda ni izkoris¢en. Za
to obstajata vsaj dva glavna razloga:

A Predstavitev ni prilagojena obcinstvu, zato predstavljenih rezultatov ne razume. Rezultati morajo
biti predstavljeni na razumljiv nacin, da se doseze najvecji rezultat.

A Poslusatelji niso skrbno izbrani s strani menedzerjev. To preprecuje prenos na ljudi, ki bi lahko
najbolj vplivali na izvajanje in tudi na razsirjanje sprejetih ukrepov za energetsko ucinkovitost.
Relevantno osebje je osebje za ciscenje in vzdrzevanje.

4.4. Spremljanje porabe energije

Na porabo energije v stavbah vplivajo Stevilni zunanji dejavniki, kot so spreminjanje vremenskih razmer,
nihanja temperature, velikost in izolacijske znacilnosti stavb, porabniki energije, cene energije itd. Velik
vpliv na porabo energije je mogoce doseci s povecanjem ozavescenosti o energetsko ucinkovitem obnasanju,
obnovljivih virih energije in ekologiji. Vendar pa je na tem podroc¢ju znaten napredek zagotovo uvedba
rednega spremljanja porabe in stroskov energije v stavbah. Spremljanje porabe energije je informacijski
sistem za upravljanje z energijo, ki ga lahko predstavimo na treh razlicnih ravneh, ki so zbrane spodaj in
prikazane na sliki 8:

1. stopnja: Energetsko knjigovodstvo

2. stopnja: Digitalni sistem nadzora
3. stopnja: Sistem za nadzor, vodenje in zbiranje podatkov (SCADA)
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Razli¢ni informacijski sistemi se medsebojno ne izkljucujejo, ampak dopolnjujejo in krepijo. Na primer, ce
lahko digitalni system za spremljanje porebe spremlja porabo energije v realnem casu, to ne pomeni, da
omogoca dostop do financ¢nih podatkov iz racunov, kot system energetskega knjigovodstva. Funkcionalnost
vsakega sistema je prikazana v tabeli 3.

Minimal A
surface
SCADA
2.000 m* ——
Digital monitoring
system
1.000 m? |—
Energy bookkeeping
500 m’
Buildings without energy information system
(Energy audit performance)
250 m* —

>
Number of buildings

Slika 6: Ravni informacijskih sistemov za Sistem za upravljanje z energijo

Tabela 3: Funkcionalnost razlicnih sistemov za upravljanje z energijo

EA DS SCADA
Stroski nalozb v EUR Nekaj sto Nekaj tisoC Nekaj tisoc
SpremlJanJve podatkov iz DA NE NE
racunov
Osvezevanje prikazanih . . .
podatkov v intervalih / 15 min 15 min ali man;
Primerjalni grafi za Odvisno DA Odvisno
pretekla leta
Mesecno rocno vnasanje DA NE NE
podatkov
Regulacija sistema NE NE DA

Polje 4.3 —Prihranki, ki so posledica spremljanja porabe energije 0z. energetskega monitoringa

Praksa kaze, da uvedba in proaktivna uporaba informacijskega sistema za upravljanje z energijo prispeva k dodatnim
prihrankom. Ocenjuje se, da lahko vsaka raven prispeva do 5% prihrankov, pri izvajanju vseh treh ravni pa lahko dosezemo
prihranke do 15%. Dodatnih 5% je mogoce doseci z ustrezno udelezbo uporabnikov stavbe (vedenjski DSM)!
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Energetski monitoring je neposredno povezan z Upravljanjem povprasevanja (DSM), oziroma bolj specificno
z analiticnim upravljanjem povprasevanja, ki omogoca moznosti za prihranke s pomocjo nadzorne opreme
in analize podatkov. Nova razpolozljivost podatkov o porabi energije in programske platforme s podatkovno
analitiko je omogocila osnovo za vedenjsko in analiticno upravljanje povprasevanja. Ta trend je spodbudil
razvoj pametnega omrezja in uvajanje pametnih stevcev.
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Slika 7: Sistem za upravljanje z energijo (EnMS), predstavljen kot analiticno in vedenjsko upravljanje energije glede na
povprasevanje (DSM), ki ga podpirajo financna orodja

EPC

FINANCIAL/CONTRACTUAL TOOLS

Shema predstavlja Sistem za upravljanje z energijo, ki temelji na pametnem merilnem sistemu in posledi¢no
na upravljanju energije glede na povprasevanje (DSM). Levi del predstavlja vedenjsko upravljanje energije
glede na povprasevanje: uporabniki spreminjajo obnasanje in preverjajo ucinkovitost spremembe s
pametnim merilnim sistemom, ki zagotavlja povratne informacije, ki omogocajo nadaljnje izboljsanje
vedenja, s tem pa se ustvari sklenjen krog. Desni del predstavlja analiticno upravljanje energije glede na
povprasevanje: uporaba obstojece tehnologije je izboljsana s povratnimi informacijami, ki jih kontinuirano
zagotavlja ucinkovit pametni sistem merjenja. Proces lahko pripelje do zaznavanja potrebe po tehnoloskih
izboljSavah ali novih tehnologijah (Crtkana ¢rta). Spodnji del predstavlja moznost sprozitve mehanizmov
izboljSav s pomocjo financnih/pogodbenih orodij. Desni del predstavlja pogodbo o energetski zmogljivosti
(EPC - Energy Performance Contract), ki se lahko integrira z vedenjskimi ukrepi upravljanja energije glede
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na povprasevanje (EPIC - Energy Performance Integrated Contract, tj. integrirana pogodba o energetski
zmogljivosti).

4.4.1. Energetsko knjigovodstvo

Uvedba energetskega knjigovodstva je eden najpomembnejsih ukrepov in hkrati ena najpreprostejsih resitev
za uvedbo/izvedbo Sistema za upravljanje z energijo. Predstavlja osnovni instrument, ki nam omogoca boljsi
pogled na porabo energije in stroske. Ta pristop vkljucuje spremljanje in analizo porabe energije na podlagi
zbiranja racunov na mesecni ravni, tako da se s tem nadzoruje poraba energije v stavbi.

Ta pristop zagotavlja reden mesecni zapis porabe energije, izracun osnovnih kazalnikov (poraba elektricne
energije, poraba energije v odvisnosti od povprecne zunanje temperature, poraba vode itd.) ter primerjavo
podatkov o porabi s podatki iz prejsnjih obdobij. Na podlagi razlik se lahko odkrijejo vzroki za vecjo porabo
in z ustreznimi ukrepi se lahko zmanjsa pretirana uporaba. Na ta nacin se lahko odpravijo napake in
prekomerna poraba energije, vendar ta instrument zaradi mesecnih obdobij zbiranja podatkov ni primeren
za odkrivanje pomembnih skritih porab, kot je poraba aparatov v stanju pripravljenosti. Za zagotovitev
energetskega knjigovodstva je potrebna dobro organizirana preglednica, kjer se podatki o porabi energije
lahko zbirajo in vizualizirajo mesecno in letno za primerjavo s prejsnjimi obdobji.

Glavne prednosti te vrste Sistema za upravljanje z energijo so njegova preprostost ter belezenje in
spremljanje mesecne porabe, to pa je lahko tudi velika pomanjkljivost za analizo podatkov. Vsi podatki so
predstavljeni mesecno, tako da ni nobenega vpogleda v tedenske, dnevne ali celo urne porabe. V primeru,
da se poraba energije razlikuje od pricakovane vrednosti, lahko to povzroci tezave pri dolocanju resnicnih
razlogov in v tem primeru smo odvisni od nasih izkusenj.
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Slika 8: Primer programske opreme za energetsko knjigovodstvo
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Pole44 —-Bl i Z2njice do sistema za energetsko knjigovo

Najbolj ugodna resitev za energetsko knjigovodstvo je, da jo izvajamo z notranjim osebjem. V ta namen se lahko uporablja
MS Excel ali kaksen drugi brezplacni ali placljivi programi. V vecini primerov taksni programi niso brezplacni, njihova najvecja
prednost pa je, da je vse pripravljeno za vnos podatkov. Nekateri so celo usklajeni s sistemom za upravljanje z energijo I1SO
50001.

Seznam 10 najboljsih programov, ki jih priporoca podjetje Capterra:

Wattics / http://wattics.com/Events2HVAC

eSight / http://www.esightenergy.com/

digitalenergy professional / http://www.digitalenergy.org.uk/
Entronix EMP / https://entronix.io/

ePortal / http://eportal.eu/

EnergyDeck / https://www.energydeck.com/

Energy Elephant / https://energyelephant.com/

Utilibill / http://www.utilibill.com.au/

AVReporter / http://www.konsys-international.com/home

el N

4.4.2. Digitalni sistem spremljanja (DS —Digital Monitoring System)

Digitalni sistem spremljanja je resitev, kjer se podatki o porabi energije in toplotnem udobju spremljajo v
stavbi in se belezijo v spletni podatkovni bazi. To se naredi z uporabo vec digitalnih senzorjev in Stevcev.
Sistem vkljucuje vsaj vgradnjo zunanjih in notranjih temperaturnih senzorjev ter Stevca elektricne in
toplotne energije, ki morajo biti namesceni na potrebnih mestih. Sistem obicajno spremlja vse parametre
vintervalu 15 minut, nato se vsi parametri prenasajo prek komunikacijske povezave v skupno bazo podatkov,
kjer se vsi podatki obdelajo in so takoj na voljo uporabniku. To omogoca energetskemu
upravljavcu/menedzerju, da ukrepa v vsakem primeru anomalije, kot je nenaravno visoka poraba. Prav tako
je mozno vnesti podatke o porabi energije na podlagi racunov. Digitalni sistem spremljanja je kombiniran
sistem, ki je sposoben predstaviti in primerjati digitalno pridobljene podatke z ro¢no vnesenimi (iz racunov).

Glavni deli digitalnega sistema spremljanja so:

A funkcionalni del,
A grafi¢ni uporabni$ki vmesnik,
A informacijska tocka.

Funkcionalni del sestavljajo vsi mehanski in elektricni elementi, ki omogocajo spremljanje in analizo porabe
energije. To vkljuCuje vse senzorje, merilnike in podatkovne baze, ki so bile razloZzene zgoraj. Z drugimi
besedami, to je srce sistema, ki je odgovoren za pridobivanje podatkov, obdelavo podatkov in njihovo
prikazovanje na graficnem uporabniskem vmesniku.

Grafi¢ni vmesnik je najpomembnejsi del z vidika uporabnikov. Povezan je neposredno s funkcionalnim delom
in omogoca daljinsko spremljanje porabe energije kadarkoli. Obic¢ajno prikazuje vse kazalnike porabe
energije v grafiénih (grafikonih) in tabelarnih pogledih. Obi¢ajno omogoca prikaz spodaj navedenih
podatkov. Primer uporabniskega vmesnika za upravljanje povprasevanja je prikazan na sliki 11. Obicajno
vkljucuje:

A osnovne informacije o stavbi (naslov, slika, znacilnosti gradnje itd.),
A informacije o vremenu in temperaturi,
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A trenutna, dnevna, tedenska, mesecna in letna poraba energije,
A primerjava porabe energije z dolo¢enim izhodis¢em.

Solski center Velenje Monitoring porabe energije

Menmao, ukrepamo, privranimo!
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Slika 9: Primer uporabniskega vmesnika za upravljanje energije glede na povprasevanje, ki prikazuje podatke o mesecni,
tedenski, dnevni, urni in trenutni porabi energije ¢

Se en primer grafi¢nega prikaza je energetska informacijska tocka. Energetska informacijska tocka je
zazelena komponenta takega sistema, saj omogoca neposredno povezavo z uporabniki stavbe. To je le
obicajni monitor, ki prikazuje informacije o letni, mesecni, dnevni in trenutni porabi energije in prihrankih
energije. Lahko je mocno orodje, ki vpliva na vedenje uporabnikov. Obic¢ajno je namescen v stavbi, kjer ga
lahko vecina ljudi vidi, zato je mogoce doseci najvecji ucinek. Primer energetske informacijske tocke je
prikazan na sliki 12.

6 SmartBuilt project
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Slika 10: Primer graficnega vmesnika energetske informacijske tocke

4.4.3. SCADA

SCADA je sistem za nadzor, vodenje in zbiranje podatkov, ki uporablja racunalnike, omrezne podatkovne
komunikacije in graficne uporabniske vmesnike za vodenje nadzornega procesa na visoki ravni. Uporablja
tudi druge periferne naprave, kot so programabilni logic¢ni krmilniki in diskretni PID krmilniki za upravljanje
razli¢nih sistemov. Upravljalni vmesniki, ki omogocajo spremljanje, in izdajanje ukazov za postopek, kot so
nastavitve kontrolnika, se obdelujejo prek nadzornega racunalniskega sistema SCADA.

Kljucne prednosti uporabe sistema SCADA so:

A

Arhiviranje podatkov: sistem redno arhivira izbrane delovne parametre sistema. Shranjeno je lahko
prikazano, kar omogoca pregled vseh obdobij delovanja vseh sistemov. Arhivi bi lahko prav tako
zagotovili odli¢no osnovo za sistemsko analizo, s katero bi opredelili mozna podrocja, kjer je mogoce
prihraniti,

On-line/spletna izvedba: sistem omogoca spletno izvedbo za vse nadzorovane tocke porabe in
proizvodne vire iz enega kontrolnega centra,

Samodejno daljinsko spremljanje: za oddaljeno branje parametrov mesecni obiski na toc¢kah porabe
niso veC potrebni, saj lahko sistem zagotovi izmerjene podatke za kateri koli izbran datum in cas,
Alarmiranje: poudarjene so morebitne napake in tezave v sistemu, kar omogoca takojsen odziv
pristojne osebe.

Primer strukture SCADA je prikazan na sliki 13. To je tako imenovani napredni sistem, ki je razdeljen na 4
dele: 1 - koncne tocke loT, kjer se izvaja nadzor in pridobivanje podatkov; 2 - zdruzeno upravljanje naprav,
kjer se podatki filtrirajo; 3 - loT platforma, vkljucno z analiticno obdelavo podatkov; 4 - uporabniski vmesniki
(spletne platforme, mobilniki itd.). Na sliki 14 je prikazan vzor¢ni uporabniski vmesnik SCADA.
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Slika 11: Primer napredne strukture SCADA
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Slika 12: Uporabniski vmesnik SCADA oddaljeno spremljanje in nadzor (www.Petrol.si)

Glavna razlika med digitalnim sistemom spremljanja in SCADA je zmozZnost sistemskega nadzora. Sistem
SCADA omogoca nastavitev dnevnega delovanja objekta in sinhronizacijo delovanja razlicnih komponent
sistema, pri cemer zazna nepravilnosti in odstopanja ter omogoca takojsnje ukrepanje in s tem optimizira
obratovalne stroske objekta. Taksna resitev lahko prispeva k dodatnim 5-odstotnim prihrankom energije.
Obstajata dve glavni slabosti takega sistema:

A visoki investicijski stroski, ki se odraZajo v obdobju odplacevanija,
A upravljanje je omejeno na doloceno stevilo stavb zaradi svoje zapletenosti (glej sliko 8).
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45 . Energetsko porocil o

Energetsko porocilo je dokument, ki se nanasa na porabo energije, njegove cilje in ucinkovitost za
vrednotenje ukrepov energetske ucinkovitosti, ki so bili izvedeni v dolocenem obdobju. Obicajno se porocilo
pripravi letno, zato je predstavitev podobnosti in razlik enostavna. Ponavadi ga izdela energetski menedzer
ali v nekaterih primerih zunanje sluzbe. Glavne tocke energetskega porocila so:

A informacije o stavbi in EnMS,

A energetsko izhodi$¢e in meritve v nekem obdobju,
A analiza porabe energije.

A zakljucek,

A priloge.

Najprej morajo biti predstavljeni podatki o pregledani stavbi, ki vkljucujejo: osnovne informacije o lokaciji,
upravitelju itd.; EnMS z energetsko politiko, energetskem akcijskem nacrtu in izvedenih ukrepih na podrocju
energetske ucinkovitosti. To daje pregled nad energetsko ucinkovitostjo stavbe.

Izhodisce sluzi kot zacetna/prva tocka. Ponavadi je to povprecna poraba energije zadnjih treh let. V delu
meritev so prikazani spremljani in dokumentirani podatki. To vsebuje informacije o porabi energije za
ogrevanje in elektricne energije, meritve udobja v zaprtih prostorih (npr. temperaturo) itd. Za boljso
vizualizacijo bi morali biti vsi podatki prikazani z diagrami.
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Slika 13: Poraba zemeljskega plina v letih 2014, 2015 in 2016 za javno stavbo

V analiticnem delu so vsi spremljani podatki za preuceno leto primerjani z izhodis¢em. Primerjava mora
vkljucevati podrobno analizo podatkov, ne le vizualno predstavitev. Za pravilno analizo je treba najti razloge

za odstopanja in vse je treba ustrezno utemeljiti v skladu z izvedenimi ukrepi in cilji za energetsko
ucinkovitost.

V zakljucnem delu je pregled nad meritvami in analizo porabe energije, zato mora predstaviti

novosti/najsodobnejse in poudariti, Ce je izvedeni EnMS zadosten, kje so glavne pomanjkljivosti in glavne
prednosti. Na koncu je treba predstaviti jasne smernice o energetski ucinkovitosti.
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5. lzvajanje EnMS in ukrepov

5.1. Uvad

Tehnicni okvir je bil pojasnjen v prejsnjem poglavju. Povezavo med spremljanjem podatkov o porabi in
spremembo v vedenju koncnih uporabnikov je treba poudariti bodisi za energetsko knjigovodstvo, sistem
digitalnega spremljanja ali SCADA sistem. Za iz¢rpno analizo podatkov morajo biti energetski menedzerji
ustrezno pouceni o ukrepih za energetsko ucinkovitost, ki jih je treba sprejeti za zmanjsanje porabe
energije.

5.2. Analiza podatkov

Prvi korak analize podatkov je pravilno razumevanje podatkov. Energetski menedzZerji morajo imeti vsaj
osnovno znanje o energetiki, dnevnih in mesecnih trendih porabe energije, stroskih in tarifah. Pri porabi
energije obstajajo tri vrste podatkov:

1. pretekli podatki (podatki o mesecni porabi) ali podatki o energetskem knjigovodstvu,
2. podatki iz energetskega porocila (ovoj stavbe, obstojeca oprema in ¢as uporabe),
3. podatki visoke locljivosti (v realem Casu ali blizu) iz DMS in SCADA.

Podatki visoke locljivosti omogocajo prepoznavanje poti porabe in dinamike, ki jih sicer ne bi bilo mogoce
opazovati, e bi bili na voljo le pretekli podatki ali knjigovodski podatki. Podatki visoke locljivosti so kljucni
tudi za izvajanje avtomatiziranih kontrolnih shem (¢e so na voljo) ali roénega nadzora, kadarkoli in kjerkoli
je potrebno dejanje v realnem casu. Primerjalna analiza z drugimi objekti iz istega sektorja je prav tako
zelo pomembna za kakovostno analizo podatkov, saj je lahko primerjava z drugimi mocna spodbuda za
ukrepe.

EnMS v obstojeci stavbi obravnavajo potrebe energetskih menedzerjev in upravljavcev stavb, vendar ne
obravnavajo cilja spremeniti vedenje uporabnikov. Spremljajo orodja, namesto analiticnih motorjev s
sposobnostmi za samo-ucenje. Niso sposobni bolj kompleksne optimizacije ali samoucenja.

Polie51. - zobrazevanje za dobro zajetje podatkov

Biti poucen o porabi energije, z namenom, da bi jo ucinkovito upravljal pomeni imeti odgovore na naslednja vprasanja:
1. Kje se porabi energija (kulturni centri, Sportni centri, itd.)?
2. Kako porabimo energijo (hlajenje, ogrevanje, prezracevanje, razsvetljava, kuhanje itd.)?
3. Katero obliko energije uporabljamo (elektricna energija, plin, kurilno olje, les, daljinsko ogrevanje in voda)?
4. Koliko energije porabimo (kWh elektri¢ne in toplotne energije, litre kurilnega olja, m? plina in drugih virov
energije, vkljucno s stroski)?
Kdo je odgovoren za spremljanje porabe energije (energetski menedzer, skrbnik itd.)?
Kako upravljati porabo energije (spremljanje s pridobivanjem podatkov, DMS ali SCADA, analiziranje porabe,
nacrtovanje in izvedba ukrepov energetske ucinkovitosti, stalno izobrazevanje vseh uporabnikov stavbe)?

& &

Skupna tezava v EnMS je mnozica enot, kot so W, kW, Wh, kWh in lo¢ljivosti podatkov (1 min, 15 min, 1 uro,
1 mesec), ki jih zbirajo razliéne naprave in knjigovodski podatki. Ce Zelite premagati to teZavo, je uporabno,
¢e jo spremenite v enolicno enoto za locljivost (glavna teZava je pretvoriti podatke nizje locljivosti v
podatke visje locljivosti) ali zagotovite, da je lahko vsak modul, ki operira s podatki, zmozen pretvoriti in
razlagati podatke. Za module podatkovne analize obstaja ve¢ moZnosti izvajanja. Pri izbiri najprimernejse
moznosti je treba upostevati tudi stroske licenciranja in zmoznosti razvijalcev.
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Vizualizacija mora konénemu uporabniku (energetskemu menedzerju) zagotavljati nadzorne zmogljivosti,
pa tudi dodatne funkcije, ki podpirajo postopek odlocanja, kot so moduli za optimizacijo tarif, merjenje
individualne porabe, alarmi za abnormalno porabo (e-posta), primerjalne analize in ustvarjanje porocil.

Modeli podatkovne analitike in sistemi spremljanja so lahko koristni za:

osnovno modeliranje porabe,

identifikacijo/opredelitev profilov pretekle porabe,

izracun najprimernejsih energetsko ucinkovitih tarif,

inteligentne alarme,

upravljanje energije glede na povprasevanje (uravnotezenje povprasevanja, dobave in skladis¢enja
OVE; nadzorovanje prenosne obremenitve; zagotavljanje, da se nekoristna poraba izklopi v Casu
neobratovanja; optimizacija tehnologije HVAC; tarife, odvisne od Casa uporabe (ToU), vremenska
napoved in izraba dnevne svetlobe),

6. spodbujanje vkljucenosti uporabnikov, da bi sprozili spremembo vedenja (izmenjevanje informacij
o energiji, kot na primer primerjalna analiza, z uporabniki istega sektorja dejavnosti, da bi ustvarili
konkurenco),

AWM=

7. modele porazdelitve bremen,
8. identifikacijo doloCenih ukrepov za energetsko ucinkovitost.
5.3. Sanaijski ukrepi —d ol oCi tev ukrepov, K i j i

namenom zmanj Sanja porabe v dol ocCene

Dober primer za doseganje ukrepov energetske ucinkovitosti je uporaba pristopa od spodaj navzgor pri
upravljanju z energijo. Pristop od spodaj navzgor je razvila Mednarodna agencija za energijo. Metode od
spodaj navzgor temeljijo na podatkih o hierarhiji razclenjenih komponent, ki se nato zdruzijo glede na
doloceno oceno njihovega individualnega vpliva na porabo energije. Primer pristopa od spodaj navzgor za
energijsko obremenitev je prikazan na sliki 16.
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“ kW real ™ kW Bottom-up
Slika 14: Primer razsvetljave v amfiteatru

V primeru, prikazanem na sliki 16 se cisCenje zacne ob 6:30 in zakljuci ob 7:30, vendar pa ostanejo luci
prizgane, Ceprav ni potrebe po tem pred 9:00. V Casu kosila so lu¢i v praznih prostorih prav tako prizgane.
Vecino dni bi poraba morala pasti pred 17:30, vendar se poraba bistveno zmanjsa Sele med 18:30 in 19:00.
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Samo s pridobivanjem znanja o ucinkoviti porabi energije in pricakovani porabi energije s pristopom od
spodaj navzgor je mogoce najti odstopanja in izpeljati sanacijske nacrte. Prejsnji primer je pokazal odpadke
pri porabi elektricne energije v ¢asu, ko ni potrebna osvetlitev, kar lahko privede do sklepa, da se prihranek
energije najprej doseze z ugotavljanjem abnormalnih vzorcev porabe.

Polje 5.2 —Popravimo lahko samo tisto, kar lahko izmerimo

Vec normativov (kot je Mednarodni protokol za meritve delovanja in preverjanje (IPMVP - International Performance and
Verification Protocol)) doloca kolic¢insko opredelitev ukrepov varéevanja s primerjavo gibanja porabe s strani kontrolnih
skupin in izhodis¢ne porabe.
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5.4. Izbira ukrepov za i zbol j Sanj e energetske— ucin
odl oc¢anje o ukrepih, ki se |l ahko izvedej

Ucinkovito upravljanje z energijo je niz ukrepov, ki so neposredno povezani s tehnologijo in vedenjem
uporabnikov. Potrebno je ukrepati na vsakem neucinkovitem sistemu energije. Vendar pa je Se toliko bolj
pomembno izobrazevati vse uporabnike stavbe in jih spodbujati k zmanjsanju porabe energije.

Izobrazevanje uporabnikov stavb je kljucnega pomena za dosego celovitega pristopa. Ljudje s svojim
ravnanjem neposredno in posredno odlocajo, ali naj ravnajo v skladu z energetsko ucinkovitimi ukrepi in s
tem spodbujajo trajnostni razvoj ali ne. Namen izobrazevanja je ozavescati uporabnike stavb o pomenu in
resnosti njihovih dejanj ter sprementi vse slabe oblike vedenja pri porabe energije, povezane z neustrezno
in neucinkovito uporabo opreme, naprav, elementov in prostorov v stavbah.

Izvajanje izobrazevalnih aktivnosti za energetsko ucinkovite ukrepe je odlocilno za doseganje prihrankov in
velja za uporabo nameséene opreme in nacina uporabe. |zobrazevanje se lahko izvaja v obliki delavnic,
seminarjev in predavanj itd. Izjemno pomembno je, da se stalno ohranja visoka stopnja zavedanja o potrebi
po upostevanju ukrepov za doseganje energetske ucinkovitosti ter stalno spremlja in izobrazuje uporabnike
stavb o energetsko ucinkovitih ukrepih, ki jih je potrebno sprejeti.

Obstaja sklop preprostih ukrepov za energetsko ucinkovito porabo energije v stavbah, dolocenih v
dokumentu D.T2.3.1 - Koncept pogajalskega odbora, ki jih je mogoce doseci brez zapletenega EnMS, to sta
na primer DSM ali SCADA. Ucinkovito in trajnostno upravljanje stavbe, vseh njenih elementov in opreme se
lahko doseze s/z:
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1. prezraCevanjem prostorov: prezracevanje 2-3 krat dnevno, tako, da se vsa okna odprejo na stezaj,
da se zrak zamenja in se vzdrzujejo potrebni higienski pogoji, redno preverjanje in ne odpiranje
oken v primeru mehanskega prezracevanija,

2. uporabo oken in sencil na taksen nacin, da se najbolje izkoristita toplota in svetloba: poleg
povecanja udobja, lahko dvigovanje in spusc¢anje rolet, odvisno od sezone, privede do znatnih
prihrankov energije; s spus¢anjem rolet se lahko temperatura v sobi zniza za 8°C, kar neposredno
zmanjsa porabo elektricne energije za hlajenje, pozimi pa spuscanje rolet omogoca, da se toplota
zadrzi v prostoru, kar zmanjsa porabo energije za ogrevanje,

3. uporabo ventilov: nastavitve ogrevanja in hlajenja bodo poudarjene, prav tako potreba po redni
kontroli in nadzoru teh sistemov; kakovostna in racionalna poraba energije ni mogoca brez vgradnje
termostatskih ventilov na naprave za ogrevanje, ki omogocajo nadzor nad temperaturo v prostoru
glede na njegovo uporabo. Kotlovnica je avtomatizirana ter redno nadzorovana s strani kvalificirane
osebe. Za soncne kolektorje je treba upostevati navodila. Za kontrolo klimatske naprave je
pomembno, da razlika med notranjo in zunanjo temperaturo ni visja od 6 °C,

4. elektricne naprave in luci je potrebno izklopiti, kadar jih ne potrebujemo. Najbolje je namestiti
senzorje za osvetlitev na ustreznih mestih. Tudi pipe je potrebno po uporabi dobro zapreti.

Ti ukrepi bi morali biti prvi, ki jih je treba upostevati pri izvajanju. Ukrepi, ki zahtevajo visje investicijske
stroske, bodo analizirani in priporoceni v podrobnih energetskih porocilih. Odlocanje o izvajanju teh ukrepov
je mocno odvisno od njihove stroskovne ucinkovitosti in Se bolj od razpoloZljivosti zacetnega kapitala v javni
instituciji, ki je potreben za izvedbo nalozbe. MozZnosti financiranja kapitalsko intenzivnih ukrepov
energetske ucinkovitosti so podrobno predstavljene v dokumentu D.T2.2.4 - Skupina finan¢nih instrumentov,
integriranih z upravljanjem energije glede na povprasevanje.

Pole54 -Var cevanje z energijo z uporabo regul atorj e

Regulatorji svetlobe prihranijo energijo tako, da zmanjsajo pretok elektricne energije do Zarnice, kar omogoca delovanje
lu¢i z manjso izhodno mocjo. Ker manj obremenjene luci svetijo dlje, so regulatorji svetlobe znani po tem, da podaljsujejo
zivljenjsko dobo vasih zarnic. Vecina sodobnih regulatorjev svetlobe deluje na enak nacin, vendar vsak reguliran svetlobni
vir svetlobe ponuja razli¢ne prednosti.

1  Halogenske Zarnice porabijo priblizno 20% manj energije, ko so zatemnjene. Vendar bolj kot so zatemnjene, manj
ucinkovite bodo.

1 Kompaktne fluorescentne sijalke (CFL) porabljajo veliko manj energije kot halogenske Zarnice in ohranjajo svoj
ugled ucinkovitosti, kadar se uporabljajo z zatemnilniki. Vendar pa je pred vlaganjem v zatemnilno stikalo
kljucnega pomena zagotoviti, da so namescene CFL sijalke zdruzljive. Uporaba CFL sijalk, katerih ni mogoce
regulirati skupaj z zatemnilniki lahko predstavlja resno nevarnost pozara.

I LED sijalke so ze energetsko ucinkovite, zato lahko vlaganje v zatemnilnike maksimira prihranke energije.
Zatemnjene LED sijalke proizvajajo precej manj toplote kot Zarnice z Zarilno nitko in bodo ohranile svojo barvo, ne
glede na to, kako nizka je njihova svetloba. Kot pri CFL sijalkah je tudi pri LED sijalkah pomembno, da se uporabijo
tiste, ki so posebej zasnovane za zatemnilnike.

5.5. Izvajanje oddaljenega branja za porabo

Z graficnimi vmesniki lahko uporabniki pregledajo osnovne podatke o nadzorovani stavbi (naslov, sliko,
konstrukcijske znacilnosti itd.), informacije o vremenu in temperaturi, porabo energije v realnem c¢asu, na
dnevni, tedenski, mesecni in letni ravni ter primerjavo porabe energije z dolo¢eno osnovno vrednostjo.

Oddaljeni sistemi omogocajo nenehno spremljanje vzorcev porabe za eno ali veC stavb. S primerjavo

posameznih kazalnikov je na voljo moznost takojSnje reakcije v primeru nenadne visoke porabe. S
spremljanjem vzorcev porabe energije je mogoce doseCi znatne prihranke z dolocitvijo nepotrebnih
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porabnikov, na primer porabo aparatov v stanju pripravljenosti. Slika 17 prikazuje primer oddaljenega
odcitavanja in izvedenih ukrepov za zmanjSanje nepotrebne porabe.
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Slika 15: Spremembe v porabi energije zaradi spremembe obnasanja

Kot je prikazano na sliki 17, se je po uvedbi sistema spremljanja najvisja obremenitev zmanjsala za 36% od
februarja 2012 do maja 2012 brez kakrsnih koli dodatnih ukrepov, kar je pomenljivo.

Polie55 -Pr i mer ENnMS v javnih stavbah na HrvasSkem (I

V skladu z Zakonom o energetski ucinkovitosti (Uradni list 127/14) in Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju je
uporaba EnMS (v hrvascini: ISGE) kot sistematicnega orodja za upravljanje z energijo obvezna za subjekte javnega sektorja
(kot so upravni zgradbe, Sole, vrtci itd.).
9  ISGE je racunalniski program, do katerega je mogoce dostopati preko interneta in zagotavlja shranjevanje
podatkov ter dostop do informacij o porabi energije in vode v vseh stavbah, ki so vkljucene v sistem za upravljanje
Z energijo.
T  Osnovne funkcije ISGE so:
91  zbiranje in vnos osnovnih podatkov o stavbah, nadzor porabe energije in vode na mesecni, tedenski ali dnevni
ravni (knjigovodstvo ali odcitavanje Stevcev);
I enostaven dostop do porabe energije in vode, poti in tock porabe energije;
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9  izracun in analiza z namenom odkrivanja nezelene, pretirane in iracionalne porabe ter prepoznavanje priloznosti
za doseganje energetskih in financnih prihrankov

1  preverjanje realiziranih prihrankov;

1 samodejno opozorilo o kriti¢nih dogodkih in napakah.

Mesecne poti porabe so prikazane na graficnem vmesniku iz spletne aplikacije, do katere se dostopa s prijavo in geslom.

Mosedne potioiria

Potreinja energenata (kvthl

Cadine - Mjusec

Emisija Co: 1)

Gedine - Mjesec

5.6. Izvedba izbranih ukrepov —stalno izvajanje ukrepov

Treba je doseci stalno izvajanje izbranih ukrepov. Spremljanje, ponavljajoce se analize in popravki so
kljucnega pomena. Kot je predstavljeno v poglavju 5.4., so lahko ukrepi preprosti, vendar s stalnim
spremljanjem porabe je treba nenehno izboljsevati primarno izbrane ukrepe.

V prvi fazi je lahko energetsko knjigovodstvo zadovoljivo in preprosti ukrepi lahko privedejo do prihrankov.
Vendar je z narascujo¢im nagnjenjem k doseganju vedno boljsih ciljev energetske ucinkovitosti potrebno
namestiti zahtevnejsi EnMS, kljub zahtevanim izdatkom za oddaljeno avtomatsko regulacijo in nadzor nad
sistemi osvetlitve in HVAC. Na primer, z uporabo algoritmov za samoizboljsanje lahko v primeru razsvetljave
dosezemo 12-odstotni prihranek.

57.Spreml janj e, poleaindopgraal oCe se ana

Upravljanje z energijo za institucionalne stavbe zagotavlja hitro "zmago” za mesta in gradi dolgorocne
zmogljivosti za razvoj projektov o energetski ucinkovitosti, spremljanje in nadzor porabe energije ter
izpolnjevanje obveznosti 1,5% privarCevane energije vsako leto, kot doloca EED.

Pri EnMS je pomembno, da se stalno izvajajo ukrepi za varCevanje z energijo, kot je navedeno v
Standardnem sistemu za upravljanje z energijo I1SO 50001. Vsa klju¢na vprasanja, povezana z energetsko
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ucinkovitostjo (npr. poraba energije, rezultati energetskega pregleda, kazalniki, ucinkovitost akcijskega
nacrta) se merijo, spremljajo in analizirajo v dolocenih obdobjih. Najpreprostejsi nacin spremljanja
izvajanja ukrepov za zmanjsanje porabe energije je redno spremljanje energetske ucinkovitosti stavbe.

Primerjalna analiza energetske ucinkovitosti stavbe je primerjava, kako ucinkovito zgradba uporablja
energijo v primerjavi z izhodis¢nim upravljanjem z energijo. Primerjalna analiza je koristna za lokalne
samouprave, ki so lastnice nepremicnin ter upravljavce objektov, menedzZerje in oblikovalce. Omogoca
energetsko knjigovodstvo, pri cemer se primerja poraba energije objekta s podobnimi objekti, da se ocenijo
moznosti za izboljsave ter kolicinsko opredelijo in preverijo prihranki energije.

Za primerjalno analizo je potrebno opredeliti in dokumentirati naslednje procese:

A

p>

v v > D>

Metodologija za primerjavo energetske ucinkovitosti stavbe mora biti jasno opredeljena in

enostavna za uporabo.

Potrebno je izbrati datum, ki bo skrajni rok za prvo predloZitev podatkov iz primerjalne analize in

casovnega razporeda, dolocenega za prihodnje predlozitve.

Sistem porocanja o tem, kako in kje je treba predloziti porocila, mora biti jasen.

Razlicne tocke lahko sprozijo objavo informacij o ucinkovitosti stavbe.

Izvrsevanje politik je bistveno za zagotovitevs odel ovanj a del egnikov (kazni/
Deleznike je potrebno redno izobrazevati o ukrepih za energetsko ucinkovitost.

Doseganje prihrankov energije s pravilnimi ukrepi zahteva mocno vodstvo vodilnega kadra, da organizira
potrebna prizadevanja za premagovanje izzivov znanja ter institucionalnih in financnih izzivov.

Polje 5.6 —Zgled javne stavbe v skladu z EPBD (Energy Performance of Buildings Directive)

V skladu z Direktivo o energetski ucinkovitosti stavb 2010/31/EU (EPBD) bi morale stavbe, ki jih uporabljajo javni organi in
stavbe, ki jih javnost pogosto obiskuje biti zgled s tem, da pokaZejo, da upostevajo okoljevarstveni in energetski vidik, zato
morajo biti ti objekti predmet rednega energetskega certificiranja. Potrebno je tudi spodbujati izmenjavo izkusenj med
mesti, kraji in drugimi javnimi organi glede inovativnih izkusenj.

Clena 6 in 7 EPBD navajata, da morajo drzave ¢lanice sprejeti potrebne ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da nove in
obstojece stavbe (v postopku vecje prenove) izpolnjujejo minimalne zahteve glede energetske ucinkovitosti ob upostevanju
uporabe visoko ucinkovitih alternativnih sistemov (npr. decentralizirani sistemi oskrbe z energijo, ki temeljijo na energiji iz
obnovljivih virov; soproizvodnja; daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, zlasti kadar je v celoti ali delno odvisna od
energije iz obnovljivih virov, toplotne crpalke).

Drzave clanice morajo v skladu s clenom 9 EPBD zagotoviti, da bodo do 31. decembra 2020 vse nove stavbe skoraj nic-
energijske stavbe (nZEB) in da bodo po 31. decembru 2018 nove stavbe, ki jih zasedajo in so v lasti javnih organov skoraj nic-
energijske stavbe (nZEB).
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6.VKIl j ucC evanj av ingdtocriocadbninist&avbah

6.1. Uvod

Uporabniki stavb imajo lahko pomembno vlogo pri izboljSanju energetskega upravljanja v svojih stavbah, ce
so ustrezno spodbujani in motivirani. S spreminjanjem njihovega vsakdanjega vedenja in praks, npr.
ugasanjem vseh nepotrebnih luc¢i ali z ustreznim prezracevanjem, lahko prispevajo k znatnemu
energetskemu in finanénemu prihranku. Ce zdruzimo to z organizacijskimi spremembami, ki jih uvedejo
upravljavci stavb (vendar vcasih tudi sami uporabniki), kot so preureditev prostorov ali sprememba nacrta
dela, lahko ti prihranki dosezejo 15% ali celo 20% zacetne porabe energije. Nekaj, kar je vredno doseci!

Vse to je Se posebej pomembno za institucionalne stavbe, kjer je veliko “stalnih” uporabnikov, ki se
osredotocajo na svoje delo. Njihova skupna prizadevanja lahko prinesejo rezultate, ki jih je tezko doseci
pri drugih vrstah stavb (z mnogimi posameznimi obiskovalci). Pri stalnih uporabnikih se lahko uporabijo
celoviti in dolgorocni ukrepi spreminjanja vedenja in orodja (kot so treningi, tekmovanja, skupinske
razprave, skupinska dela). Vendar pa v teh stavbah Se vedno obstajajo skupine obiskovalcev, ki jih ne smemo
prezreti. Obiskovalci lahko menijo, da imajo pravico porabiti toliko energije in vode, kot si Zelijo. Sporocilo
obiskovalcu mora biti dobro zasnovano in preneseno. Humor, Custvena sporocila ali nepricakovani nacini
komuniciranja so lahko ucinkoviti nacini za doseganje ciljev.

Kljub temu, da obstaja le majhno stevilo moznih dejanj, realizacija ni tako enostavna, kot se zdi. Praksa
kaze, da Ceprav stevilne institucionalne stavbe izvajajo razlicne dejavnosti ozavescanja in delijo varcevalne
nasvete z obiskovalci, to le redko privede do resni¢nega prihranka energije. Najtezji korak je prepricati in
pritegniti ljudi, ne samo da vidijo sporocilo, temvec tudi da ravnajo v skladu z njim. V naslednjih poglavjih
smo obravnavali najpogostejse in najucinkovitejse, skupaj z nekaj primeri uspesnih projektov in pobud, ki
spodbujajo javnost k varcevanju z energijo.

6.2. Identifik acija uporabnikov v institu cional nih stavbah

Institucionalne stavbe vkljucujejo razli¢ne vrste uporabnikov: stalno osebje na prvem mestu, vendar je tudi
nekaj obiskovalcev ter administrativnega, cistilnega in vzdrzevalnega osebja ter specificnega osebja,
povezanega s funkcijo stavbe. Velike institucionalne stavbe pogosto zaposlujejo tudi energetske menedzerje
objektov, ki jih pogosto zahteva zakon. Nekatere stavbe delajo 24 ur na dan, vendar vecina po omejenem
¢asovnem razporedu. Delovni dnevi, vikendi in prazniki se lahko razlikujejo. Vsi ti ljudje morajo biti
naslovljeni in vkljuceni v prizadevanja za varcevanje z energijo, Ce institucionalna stavba res zeli zmanjsati
svojo porabo energije in izboljsati prakse energetskega menedzmenta. Vendar pa imajo obiskovalci glavni
vpliv na energetsko ucinkovitost, zato je njihovo sodelovanje klju¢nega pomena.

Seveda ima vsaka skupina razli¢ne vire motivov in zmoZnosti delovanja, kar je treba upostevati pri
nacrtovanju komunikacijskih aktivnosti in aktivacijskih metod. Naravni vodje energetskega prehoda v stavbi
bodo energetski menedzerji in upravni menedzerji, ki jih podpira predstavnik obcine (kadar koli je to
mogoce). Tudi druge skupine lahko pomembno vplivajo na porabo energije, npr. med vecernim cis¢enjem
se porabi veliko vode in elektricne energije. Varnostno osebje ima pogosto raje, da so luci prizgane v celi
stavbi. Zato jih je pomembno nauditi, kako lahko pri svojem delu prihranijo energijo in jih motivirati, da to
pocnejo.

Spodaj je podrobnejsi opis razlicnih skupin uporabnikov in njihove vloge. Razdeljeni so bili na: primarne
uporabnike (vodje prizadevanj za varcevanje z energijo), sekundarne uporabnike (tisti, ki prispevajo k
prizadevanjem za varcevanje z energijo) in podpornike (spodbujevalci prizadevanj za varcevanje z
energijo).
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6.2.1. Primar ni uporabniki (vodje)

Stalno osebhje, ki del a v st avhi in specific¢no osebimaqpompembne zano

odgovornost za porabo energije. Vklapljajo in izklapljajo luci, racunalnike, odpirajo in zapirajo okna in
vrata, so glavni uporabniki vecine delov stavb (pisarn, garderob, kuhinj, stranisc itd.). Kot stalni uporabniki
dobro poznajo stavbo (ali dele stavbe) ter uporabniske navade in lahko pomagajo odkriti, kako in kje se
porabi ali trati energija, od kod prihaja in kako se lahko prihrani s preprostimi ukrepi. Lahko se ukvarjajo z
energetskimi vprasanji sami ali znotraj razlicnih okoljskih projektov, ki jih usklajujejo lokalni organi,
nevladne in druge organizacije. Osebje mora biti tudi dober zgled, tako da sledi pravilom ucinkovite rabe
energije. OsredotoCenost na izobraZevanje te skupine bo imelo najvecji ucinek.

Obiskovalci : so skupina v stavbi, ki ni tako pomembna, saj jih ni veliko v institucionalnih stavbah. Ampak
Se vedno jih je nekaj. Kot je pojasnjeno zgoraj, so tudi oni najmanj motivirani akterji za pravilno uporabo
stavbe, saj jo obiskujejo zgolj obcasno. Na prvi pogled nimajo nikakrSnega financnega interesa za varcevanje
Z energijo in obratovalnimi stroski v stavbi. Vendar pa to ni popolnoma res: visoki stroski energije bi lahko
povzroCili visje pristojbine (ali davke), Ceprav to obicajno ni ocitno. Eden od nacinov za vkljucitev
obiskovalcev je prenos naslednjega sporocila: ¢e pomagajo pri ohranjanju nizkih stroskov energije, so lahko
tudi vstopnine nizke. Lahko jih motivirajo ne samo stroskovni, ampak tudi okoljski (pomagajo pri varéevanju
Z energijo za zmanjsanje globalnega segrevanja), zdravstveni (uporabite stopnice namesto dvigal) ali
argumenti za udobje (ne odpirajte okna, ko je klima vklopljena, da bi ohranili prijetno temperaturo).

Energetski_mened 7 re ima zelo pomembno vlogo pri zmanjsevanju porabe energije, Ceprav ta vloga ni
vedno ustrezno cenjena. Ker on (ali ona) ve vse o stavbi in njenih relevantnih sistemih, lahko pomaga drugim
uporabnikom, ki so vkljuceni v postopek, npr. stalno osebje, da bi bolje razumeli tehnicno in energetsko
stanje. Prav tako lahko izvaja veliko ukrepov za varcevanje z energijo, npr. izvajanje potrebnih popravil
(npr. Popravljanje pip in stranis¢, ki pusc¢ajo), tesnjenje oken, postavitev srebrne folije za radiatorje ali
preureditev prostorov za boljso izrabo naravne svetlobe.

Pri nacrtovanju aktivnosti vkljuCevanja uporabnikov je pomembno zagotoviti dobro komunikacijo in
sodelovanje med stalnimi usluzbenci in energetskim menedzerjem, ki lahko podpira druge akterje pri
njihovih prizadevanjih za varevanje z energijo in resi veliko dvomov o tem, kateri ukrepi so izvedljivi v
stavbi in kako jih je mogocCe izvesti. Energetski menedzer je odgovoren za spremljanje in optimizacijo
porabe energije v stavbi. Energetske menedzerje je treba ustrezno usposobiti in jim dati klju¢no vlogo pri
ukrepih za upravljanje energije glede na povprasevanje.

6.2.2. Sekundarni uporabniki (tisti, ki prispevajo)

Poleg stalnega osebja, obiskovalcev in energetskih menedzerjev, npr. primarni uporabniki, ki bodo vkljuéeni
v prizadevanja za varcevanje z energijo, obstajajo tudi druge skupine, ki vplivajo na porabo energije v
institucionalni stavbi, ki jih je treba obravnavati, da se zagotovi zmanjsanje te porabe. To so:

Osebje za ¢i §¢enj & skiupina wkljudujezehnicacnosebje, osebje za ¢iscenje in vrtnarje.
Se posebej slednji dve sluzbi - pri opravljanju svojih nalog - porabita veliko energije in vode. Zato je
pomembno, da se vkljudijo v proces varCevanja z energijo. Treba jih je ustrezno obvestiti, da si stavba
prizadeva za optimizacijo porabe energije, usposobiti o tem kako varcevati energijo pri opravljanju svojega
poklica in pomagati pri razvoju novih praks in postopkov, ki so bolj gospodarne z viri.

Zunanji uporabniki : Stevilne institucionalne stavbe oddajajo del svojih prostorov zunanjim skupinam, kot
so restavracije, kavarne, sportni klubi, prodajna mesta za vstopnice, ki jih uporabljajo vzporedno ali v okviru
glavne funkcije. Prav tako jih je treba spodbuditi in usposobiti da izboljSajo svoje navade in podpirati pri
prizadevanjih za varCevanje z energijo. Treba je organizirati sreCanje s predstavniki teh skupin, kjer se
pojasnijo cilji in kako lahko oni prispevajo k njim z ucinkovitejso rabo virov.
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6.2.3. Podporniki (spodbujevalci )

Zadnja skupina so podporniki, tj. osebe, ki bi morale nadzirati, olajsati in usklajevati prizadevanja za
varcevanje z energijo, ki jih izvajajo druge skupine uporabnikov. Vkljucujejo:

Vodstveno osebje stavbe: vloga direktorja/generalnega direktorja je vpeljati, nadzorovati in spremljati
procese energetske optimizacije v stavbi. Skupaj s predstavniki drugih relevantnih deleznikov se mora
odloditi, katere metode in orodja bodo uporabljeni za izboljsanje upravljanja z energijo (npr. Metodologija
50/50), dolociti vloge in odgovornosti, olajsati postopek in spremljati njegove rezultate.

Predst avni kpeaporochjiéoi je, ea se tudi predstavnik obcine nekako vkljuci v dejavnosti, ki se
izvajajo v stavbi. On (ali ona) bi moral nadzirati proces, zagotoviti uporabne smernice in vire, zagotoviti,
da imajo uporabniki dejansko moznost izboljsati svoje prakse (npr. z namestitvijo termostatskih ventilov na
radiatorje), pomagati resSiti vse dvome in tezave ter pomagati pri pridobivanju sredstev za ustrezne
dejavnosti (npr. organizacija skupnih pobud ali tekmovanj med razli¢nimi stavbami).

Izkusnje kazejo, da je najlazje vkljuciti ucence, ki se Zelijo uciti, uvesti novo znanje v praksi in oblikovati
lastne nacine za pristop k tezavi. To je tezje pri drugih uporabnikih, ki niso toliko vezani na Solo, npr. osebje
za CisCenje ali zunanji uporabniki. Vendar pa je Se vedno mogoce pristopiti k njim in jih spodbuditi, da vsaj
deloma spremenijo svoje vedenje. Se posebej, e se obravnavajo kot enakovredni partnerji v procesu
upravljanja z energijo in je komunikacija z njimi redna.

Ne glede na skupino, vedno obstajajo razlicne vrste odnosov znotraj. Obstajajo "pionirji/vodilni “, ki se
vedno prvi zacnejo ukvarjati z neko temo in pois¢ejo lastne ideje, kako pristopiti k njej. Obstajajo
»pr i vr Zen c« K slédgodpiohigem/vodilnim, se z veseljem ukvarjajo s skupnimi dejavnostmi in
izvajajo vse dodeljene naloge, »opazovalci «, ki opazujejo situacijo, se iz nje ucijo, vendar se aktivno ne
vkljucujejo ter »nasprotniki «, ki so vedno proti in nepripravljeni spremeniti svoje vedenje. Ce Zelite razviti
dober nacrt vkljucevanja uporabnikov, je treba te skupine opredeliti/doloditi, identificirati pionirje/vodilne
in privrzence/sledilce, razmisljati, kako jih vkljuditi v prakticno delovanje, in razmisljati, kako spremeniti
"opazovalce” v vsaj ‘“izvajalce". V pristopu 50/50 so ‘“pionirji/vodilni” in najbolj motivirani
"privrzenci/sledilci" obravnavani kot del energetske skupine, ki je odgovoren za izboljsanje energetske
situacije v Soli, in spodbujanje "opazovalcev", da prispevajo k prizadevanjem za varcevanje z energijo.

6.3. Organi zaci | a ener get skegetske skapme vz er j a
institu cional nih stavbah

Ucinkovito upravljanje z energijo zahteva energetskega menedzerja ali skupino za upravljanje z energijo,
ki bi imela ustrezne sposobnosti in zmogljivosti za analizo in izboljsanje energetske situacije v stavbi. To
velja za vse vrste stavb, vkljucno z institucionalnimi stavbami. Stalno osebje kot najvecja skupina mora biti
vkljuceno v energetski menedZzment in process optimizacije, predvsem zato, ker ima znaten potencial za
vpliv na porabo energije v stavbi.

To je treba upostevati pri nacrtovanju struktur za upravljanje z energijo v stavbah. Obstajajo tri osnovne
moznosti, pri Cemer je tretja povezana z najvec¢jim potencialom za varcevanje z energijo, pa tudi najtezjo
izvedbo:

Imenovanje energetskega menedzerija.

Ustanovitev energetske skupine.

Imenovanje energetskega menedzerja, ki je odgovoren za organizacijske ukrepe in energetske
skupine, ki je odgovorna za spremembo vedenja ter zagotavljanje ucinkovitega sodelovanja.

> >
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Moznost 1: Imenovanje energetskega menedzerja

V velikih institucionalnih stavbah je pogosto Ze imenovan energetski menedzer. Za nekatere stavbe
obstajajo zakonske zahteve za zaposlovanje energetskega menedZerja. Ce ni tako, je obiajno v stavbi
skupina za vzdrzevanje, ki je odgovorna za vzdrzevanje in obratovanje stavbe. Ta ekipa ima dobro znanje
o stavbi, zato bi bila izbira nekoga iz te skupine naravna in dobra izbira, saj dobro poznajo stavbo in njene
energetske sisteme ter imajo kompetence in orodja za izvajanje nekaterih moznih izboljsav.

Ne glede na to, kdo bo imenovan za energetskega menedzerja, mora biti ustrezno usposobljen za ucinkovito
upravljanje z energijo. Usposabljanje mora zajemati vse pomembne tehnicne, financne, vedenjske in
analiticne vidike ter omogociti menedzerju, da prilagodi in izvede razli¢ne ukrepe za optimizacijo energije
v svoji stavbi. Menedzer bi moral imeti posebne kompetence, naloge in orodja, vkljucno s/z:

A Vzpostavitev baze podatkov za zbiranje in posodabljanje podatkov, potrebnih za upravljanje z
energijo (podatki o porabi, tehnic¢ni podatki itd.).

A Spremljanje in analiza podatkov o porabi energije (na podlagi racunov, rocnih meritev, pametnih
odcitkov).

A Nadrtovanje in izvajanje ukrepov za optimizacijo energije.

A 0Odziv na morebitne napake, nenadno zviSanje porabe itd. z dolocitvijo virov in izvajanjem
korektivnih ukrepov.

A Vkljuevanje stavbe v razli¢ne energetske projekte in pobude (na primer, ki jih zaénejo nevladne
organizacije, lokalne in regionalne oblasti itd.).

A Iskanje sredstev za manjse ukrepe za varcevanje z energijo (vecje naloZbe so v pristojnosti lokalnih
oblasti, ki so lastniki stavbe).

A Zagotavljanje uéinkovitega komuniciranja o energetskih vprasanjih z vsemi relevantnimi delezniki,
vkljucno z lokalnimi oblastmi, ravnateljem, Solsko skupnostjo itd.

A Vkljuéevanje uporabnikov stavbe v prizadevanja za varéevanje z energijo.

A stalno ucenje in izboljSevanje lastnih spretnosti in sposobnosti na podro¢ju upravljanja in
varcevanja z energijo.

Seveda morajo biti vse te dodatne zadolzitve povezane/zdruzene z dodatnimi ugodnostmi, kot je dodatek
na placi.

Ob usposobljenem energetskem menedzerju, je vredno razmisliti o izvajanju strukturiranega sistema za
upravljanje energije, npr. I1SO 50001. Taksen sistem vzpostavlja okvire, postopke in disciplino za izvajanje
tehnicnih in upravljavskih resitev, ki zmanjsujejo porabo energije in s tem povezane stroske. Na podlagi
PDCA pristopa kot nacina delovanja, sistem zagotavlja stalno izboljSevanje energetske situacije v stavbi.
Menedzer bi lahko bil odgovoren za izvajanje sistema in aktiviranje uporabnikov stavbe (glej poglavje 4.2).

Slednje je zelo pomembno. Pri dodeljevanju nalog menedzerju si je treba zapomniti, da njegova vloga ni le
izvajanje organizacijskih ukrepov za optimizacijo porabe energije, temvec tudi tesno sodelovanje z
uporabniki stavbe, dviganje njihove energetske zavesti in spreminjanja vedenja. Energetski menedzer mora
biti tudi oseba, s katero se lahko uporabniki stavbe posvetujejo o razlicnih energetskih vprasanjih in katero
lahko prosijo za nasvete ter povratne informacije o rezultatih njihovih prizadevanj.

Moznost 2: Ustanovitev energetske skupine

Druga moznost za udelezbo uporabnikov pri prizadevanjih za varCevanje z energijo je ustanovitev
energetske skupine, ki bi zbrala predstavnike razlicnih skupin uporabnikov in bi bila odgovorna za analizo in
izboljsanje energetske situacije v stavbi. Taksna skupina bi morala vkljucevati predstavnike vseh skupin
stalnih uporabnikov. Spodaj je nekaj priporocil, ki jih je treba upostevati pri ustvarjanju skupine:
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A v idealnem primeru mora skupina imeti vodjo ali podpornika (npr. energetskega menedzZerja), ki bi
lahko drugim razkazal stavbo, razlozil, kako deluje in pomagal pri izvajanju ukrepov za varcevanje
Z energijo;

A Stevilo ¢lanov skupine bo odvisno od velikosti stavbe in organizacije dela skupine. Skupina mora biti
dovolj velika, da zagotovi uspesno izvajanje vseh nalog, ne pa prevelika, saj bi to onemogocalo
redne sestanke ter ucinkovito komunikacijo in sodelovanje;

A Naloga skupine bo analizirati in razpravljati o energetskih razmerah stavbe (kje, kako in koliko
energije se porabi, koliko stane?), pripraviti nacrt za varcevanje z energijo (kako zmanjsati porabo
energije, kdo bi moral biti vkljucen?), izvajati vse nacrtovane ukrepe in organizirati obsezno
kampanjo za obvescanje, naslovljeno na preostali del skupnosti v stavbi (zlasti obiskovalcev), z
namenom, da se jih vkljuci v prizadevanja za varCevanje z energijo. V toplejsih mesecih lahko
skupina dela tudi na drugih okoljskih vidikih, kot so varcevanje z vodo ali ravnanje z odpadki.

A Pred zacetkom prakti¢nih aktivnosti se morajo c¢lani skupine usposobiti in izboljsati znanje o
podnebnih in energetskih vprasanjih. Ustrezne teme se lahko predstavijo tako na sestankih skupine,
skupnih obiskih stavbe in na “brainstorming” srecanjih (srec¢anjih za zbiranje in soocanje idej).

A Skupina se mora sestajati vsaj dvakrat na mesec, da bi razpravljala in analizirala rezultate
najnovejsih dejavnosti in nacrtovala naslednje korake. Vecino dela je treba opraviti med rednim
delovnim casom, saj je takrat mogoce slediti in izboljsati vecino vzorcev porabe. Spomniti se je
potrebno tudi na to, da morajo biti tudi ostali uporabniki stavbe, ki delajo izven uradnega delovnega
Casa (osebje za ciscenje, zunanje skupine, katerim se oddajajo Solski prostori ipd.) nekako vkljuceni
v prizadevanja za varcevanje z energijo.

A Delo energetske skupine se lahko organizira v letnih ciklusih (analiza-nacrtovanje-izvajanje-
spremljanje) z energetskimi in finanénimi prihranki, izracunanimi in objavljenimi po vsakem letu.

A vzorci porabe energije se spreminjajo glede na letni ¢as, zato je priporocljivo imeti sestanke poleti,
pozimi in spomladi/jeseni.

A Najbolje je, Ce skupino sestavlja osebje razlicnih starosti. Potem ko se starejsi usluzbenci upokojijo
ali odidejo, mlajsi ¢lani skupine ostanejo in delijo svoje znanje in izkusnje z novinci, s ¢imer se
zagotavlja kontinuiteta/nadaljevanje procesa.

Da bi skupina ohranila motivacijo in da bi si Zelela lotiti se nadaljnjih prizadevanj za varcevanje z energijo,
je pomembno, da se jim posredujejo povratne informacije o dosedanjih rezultatih. Vsaj enkrat na leto je
treba izraCunati in poslati pridobljene energetske in financne prihranke ¢lanom skupine in ostalim
uporabnikom stavbe. Ce ima stavba pameten sistem merjenja, je treba tak$ne povratne informacije dajati
bolj pogosto ali jih nenehoma prikazovati.

Prav tako je pomembno, da ne pozabite nagraditi Clanov skupine za svoja prizadevanja in doseZene
rezultate. Ti morajo biti javno priznani in nagrajeni, npr. letna slovesnost. Za nagrado se lahko ¢lane skupine
povabi na studijski obisk ali izobrazevalni izlet, kar bi bilo lahko zabavno ter bi dodatno izboljsalo njihovo
znanje. Najbolj aktivni ¢lani skupine bi lahko dobili dodatne spodbude, kot so dodatki za zaposlene, dodatne
karierne tocke ali boljse parkirne prostore.

MoZnost 3: Imenovanje energetskega menedZerja in energetske skupine

MozZno je tudi zdruziti oba pristopa in imenovati energetskega menedzerja, ki bi bil odgovoren za izvajanje
vodstvenih in organizacijskih ukrepov ter energetsko skupino, ki bi bila odgovorna za vedenjske ukrepe in bi
aktivno vkljucevala uporabnike stavbe v aktivnosti za varcevanje z energijo. Morali bi med seboj
komunicirati in tesno sodelovati v skupnih prizadevanjih za zmanjsanje porabe energije v stavbi. To je
najbolj zapletena resitev, pa tudi taksna, ki lahko prinese najboljSe rezultate v smislu energetskih in
finanénih prihrankov.
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V vsakem primeru je nujno zagotoviti ustrezno pripravo in usposabljanje vkljucenih oseb (energetskega
menedZerja, ¢lanov energetske skupine), jim dodeliti jasne vloge, odgovornosti in kompetence ter zdruziti
dodatne naloge z ustreznimi spodbudami.

64. Vkl jucCcevanje i n | zobriasttuecoramip savbap o r

Obstajajo razlicne metode za vkljucevanje uporabnikov stavbe v procese upravljanja z energijo in
spreminjanje njihovega vedenja. Najbolj ucinkovite so tiste, ki jim omogocajo, da sami razisCejo mozne
resitve za energetsko ucinkovitost in jim dajo kompetence ter orodja za izvajanje nekaterih ukrepov. V
vsakem primeru bi se moral postopek zaceti z ustreznim informiranjem in izobrazevanjem, da bi se tako
zagotovil kontekst in teoreticno ozadje prakticnim dejavnostim. Koncati bi moral s podrobnimi povratnimi
informacijami o izvedenih prizadevanjih in morebitnih izboljsavah za prihodnost.

Obicajno bi postopek aktivacije uporabnikov vseboval naslednje korake:

Preparation ; Information | Education Capacitation | Activation

Priprava - vsaka uspesna aktivnost se zacne s skrbno pripravo. Enako je tudi pri pobudi za vkljuevanje
uporabnikov, ki bi morala temeljiti na:

A odloéitvi o predvidenih rezultatih procesa in prednostnih nalogah, ki jih Zelimo dosedi,

A identifikaciji glavnih skupin uporabnikov in analizi njihovih znadilnosti (Kaj Ze znajo?, Kaj jih
motivira?, Kaksne spremembe v obnasanju in vsakodnevni praksi lahko uvedejo?),

A odloéitvi o metodah in orodjih za komuniciranje z razli¢nimi skupinami uporabnikov,

A odlocitvi o metodah in orodjih za vkljuéevanje razlicnih skupin uporabnikov v prizadevanja za
varcevanje z energijo.

A odloéitvi o postopkih spremljanja in preverjanja.

A razvoju podrobnega nacrta sodelovanja.

Informiranje - vsi uporabniki bi morali biti ustrezno obvesceni o prizadevanjih stavbe za izboljsanje svojega
upravljanja z energijo in 0 ozadju teh dejavnosti (npr. sodelovanje v projektu TOGETHER). Izvedeti morajo,
kateri so cilji stavbe, zakaj je pomembno, da prihranimo energijo, kaksne koristi lahko pridobimo in kako
lahko prispevajo k doseganju teh ciljev in koristi. Prav tako je pomembno, da jim podrobno razlozite
naslednje nacrtovane korake in moznostih sodelovanja. Dobra zamisel bi bila organizacija informativnih
sestankov, kjer bi imeli priloZnost postavljati vprasanja in resevati vse dvome. Da bi dosegli
najpomembnejso ciljno skupino, morajo biti informacijske table, znaki, piktogrami, plakati, video zasloni
temeljito nacrtovani, oblikovani in dobro pozicionirani. Drugi mozni informacijski kanali so npr. ¢asopis ali
radio. Pomembno je, da se skozi celoten proces komunicira in daje povratne informacije o ukrepih.

| zobr az e infarmacigskim dejavnostim morajo slediti izobrazevalne. Stalni uporabniki stavb bi se
morali nauciti veC o energiji, nacinih, kako se proizvaja in porablja ter moznostih zmanjsanja porabe
energije.

V primeru drugih skupin uporabnikov, ki morda nimajo casa ali volje za sodelovanje v obseznih
izobrazevalnih dejavnostih, je lahko dovolj osredotocenost na bolj prakti¢ne vidike, npr. razli¢ni tehnicni,
financni, analiticni in vedenjski ukrepi, ki optimizirajo porabo energije. Prav tako je pomembno, da se jim
razlozi, kako lahko prihranijo energijo pri svojem delu ali aktivnosti. To znanje je mogoce prenesti s pomocjo
notranjih usposabljanj, sestankov ali prek gradiva za diseminacijo (na primer smernice za cis¢enje na
energetsko ucinkovit nacin).
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Kapacitete - da bi uporabniki spremenili svoje vedenje in prakse, potrebujejo tako znanje o tem kako to
storiti, kot tudi orodje, ki jim to omogoca. Ce na radiatorjih ni termostatskih ventilov (ali drugih nacinov
uravnavanja temperature), ne bodo mogli zmanjsati ogrevanja, ko je prevec toplo. Ce je v prostoru le eno
stikalo za lu¢, ne bodo mogli optimizirati uporabe umetne svetlobe. Zato je pomembno, da se uvede ¢im
veC tehnicnih izboljsav, da se omogoci uporabnikom, da sprejmejo bolj trajnostno vedenje.

Poleg tehnic¢nih zmogljivosti potrebujejo uporabniki tudi organizacijske. Vedeti morajo, kaj lahko/smejo
narediti, s kom se morajo posvetovati, ce imajo kakrsne koli dvome in na koga se morajo obrniti, ko
ugotovijo, da so potrebne nekatere izboljsave, ki presegajo njihove zmogljivosti ali ko odkrijejo napako,
kot je pipa, ki pusca.

Aktivacija - to je najtezji korak, kjer je treba ljudi spodbujati in motivirati, da uporabijo znanje in orodja,
ki jih imajo, da dejansko spremenijo svoje vedenje in prakse. Obi¢ajno morajo imeti za to posebne naloge
s cilji, roki in nekaj koristi, ki jih bodo pridobili na koncu (financne koristi, materialne nagrade, zahvalno
prireditev, javno priznanje itd.). Obstaja ze nekaj primerov uspesnih projektov in pobud (kot so EURONET
50/50), kjer je ta aktivacija delovala in ki se lahko uporabijo kot vodilo. Ceprav je bila vecina teh projektov
izvedena v Solah, se lahko Stevilne izkusnje uporabljajo tudi v institucionalnih stavbah. Drug nadcin
aktiviranja je lahko igrifikacija ali ustvarjanje konkurence med zaposlenimi.

Spremljanje in povratne informacije - to je zadnji, vendar zelo pomemben korak. Vse ukrepe za varcevanje
z energijo, vkljucno z organizacijskimi in vedenjskimi, bi moralo spremljati skrbno in strukturirano
spremljanje dejanskih dosezenih rezultatov, tako v smislu energetskih, kot tudi finanénih prihrankov.
Spremljanje podatkov ne bo pomagalo le pri preverjanju ucinkovitosti sprejetih ukrepov, temvec tudi, da
se uporabniki vkljucijo in motivirajo za nadaljnja prizadevanja za varcevanje z energijo. Uporabniki
potrebujejo povratne informacije o tem, kaj deluje in kaj ne, videti morajo, da njihova prizadevanja
dejansko prinesejo pozitivne rezultate (Ce ne, je treba situacijo natancno analizirati z njimi in sprejeti
korektivne ukrepe).

Zlasti je enostavno opazovati kako spremljanje podatkov vpliva na vedenje uporabnikov pri pametnih
sistemih spremljanja, ki omogocajo, da se sledi porabi energije v realnem casu in se tako nemudoma preveri,
¢e doloceno izboljsanje deluje ali ne. Ko uporabniki lahko v praksi opazujejo, kako njihovo obnasanje vpliva
na porabo energije, si ga bolj zelijo spremeniti.

Pomembno je vedeti, da energetski in financni prihranki niso edini kazalniki, ki jih je treba spremljati.
Upostevati je treba tudi kvalitativne vidike, kot so:

A spremembe pri prepoznavanju energetskih vprasanj uporabnikov (Ali so se spremenili njihovi
pristopi in odnos do energetike?).

A spremembe v vsakodnevnem vedenju uporabnikov (Kaj je bilo spremenjeno? Ali so to stalne
spremembe?).

A spremembe udobja uporabnikov (Ali se je udobje izboljsalo ali poslab3alo?).

6.5. Sprememba vedenja uporabnika

Kot Ze omenjeno, za spremembo vedenja uporabnikov je pomembno povecati njihovo splosno ozavescéenost
o energiji, povecati zmogljivosti za lastno ukrepanje, jih motivirati in tako redno posiljati povratne
informacije o dosezenih rezultatih. Uporabnike je treba tudi usmeriti v njihovih prizadevanjih za varéevanje
Z energijo, pri cemer se ucijo katere preproste ukrepe lahko izvajajo za izboljsanje poloZaja njihove stavbe.

Spodaj je nekaj predlogov o tem, kateri vedenjski in organizacijski ukrepi so izvedljivi v institucionalnih
stavbah in kaksne morebitne ovire ter spodbude lahko ovirajo ali podpirajo postopek spreminjanja vedenja.
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Katere ukrepe varcevanja z energijo brez strosSkov in z
Zadoseganjeprirank ov pri el ektrinni energiji mora stalno oseb

A uga$a nepotrebne luci in opremo,

A ugasa vse luci in opremo, ko se prostor ne uporablja dlje ¢asa (to se jim lahko olaj$a z name$canjem
podaljskov s stikalom, kar omogoca istocasni izklop vseh naprav),

A oznadi stikala z nalepkami, s ¢imer omogoci priziganje samo dela luci (v¢asih se uporablja samo del
velikega prostora),

A preuredi prostore tako, da izkoristi ¢im ve¢ dnevne/naravne svetlobe,

A redno distijo prah s svetilk in Zarnic (debel sloj prahu na Zarnici lahko blokira do 50% svetlobe).

A pravilno uporablja opremo in zagotavlja njeno ustrezno vzdrzevanije,

A izklopi funkcijo pripravljenosti opreme, saj lahko stanje pripravljenosti doseZze do 11% celotne
porabe elektricne energije dolocene naprave,

A vklopi nacin varéevanja z energijo, ko je ta funkcija omogocena,

A analizira nadaljnje moZnosti za zmanjsanje porabe energije v stavbi (kot npr. z zmanj$anjem
intenzivnosti osvetlitve in hlajenja v napravah za pijaco, z uporabo stopnic namesto dvigala, s
kuhanjem caja skupaj za vse, da bi se izognili vklapljanju kuhalnika vsakih nekaj minut itd.).

Da bi dosegli prihranke pri ogrevanju, mora stalno osebje v stavbi poskrbeti, da

A preveri in prilagodi nastavitve termostatskih ventilov, da zagotovi primerne temperature v zadevnih
prostorih (da ni prevec toplo in ne prevec hladno),

A se zapirajo vrata po vstopu/izstopu iz prostora, da se ohrani topel zrak v notranjosti in hladen zrak
na hodniku,

A se odstranijo vse teZke zavese in pohistvo, ki zakrivajo radiatorje in preprecujejo, da bi se topel
zrak Siril po prostoru,

A se radiatorji in konvektorji ohranjajo Cisti,

A so prostori ustrezno prezraceni (odpiranje oken na steZaj za par minut pri zaprtih radiatorjih),

A se ne odpirajo okna, ko mehansko prezracevanje zagotavlja dovolj sveZega zraka,

A se poroca tehni¢énemu osebju o vseh napakah ogrevalnega sistema,

A se organizira »dan toplih puloverjev in nogavic«, s ¢imer se dokaze, da je mogoce udobje tudi pri
nizjih temperaturah (s ¢imer se zopet zdruzi izobrazevanje z zabavo).

Za doseganje prihrankov na vodi mora stalno osebje v stavbi poskrbeti, da ...

A se pipe povsem zapirajo po vsakokratni uporabi,

A se nemudoma obvesti vzdrZevalno osebje o pipah ter straniscih, ki puséajo,

A se uporablja manjsa tipka na dvokoli¢inskem splakovalniku v stranis¢u vedno ko je to mogoce,

A se roze zalivajo z deZevnico.

Obiskovalce je potrebno opominjati na zgoraj omenjen nanin, z namenom dos
é

A se po $portnih aktivnostih hitro oprhajo,

A popolnoma zapirajo pipe po uporabi,

A uporabljajo manjso tipko na dvokoli¢inskem splakovalniku v stranis¢u vedno ko je to mogoce,

A zapirajo vhodna vrata za seboj, ¢e se ne zaprejo samodejno,

A ugasajo ludi za seboj, ¢e ni senzorjev,

A uporabljajo stopnice namesto dvigal.
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Vredno je razmisliti o ustanovitvi okoljevarstvene sluzbe, ki bi preverjala, ali vsi uporabniki upostevajo te
smernice in porocala vodstvu o odkritih napakah.

Katera komunikacijska orodja se |l ahko uporabljajo za §
uporab niki?

Obicajno bo samo energetska skupina neposredno in aktivno vkljucena v prizadevanja za varCevanje z
energijo. Ampak pomembno je, da se s sporocilom o varcevanju z energijo obrnemo tudi na preostanek
skupnosti in jih spodbudimo, da s svojimi dejanji prispevajo k skupnemu cilju.

V institucionalnih stavbah so na voljo razliéni komunikacijski kanali in orodja, ki se lahko uporabljajo za
spodbujanje energetsko ucinkovitega vedenja, vkljucno s/z:

A prikazovanjem trenutne/pretekle energetske zmogljivosti na vidnem mestu na uporabniku prijazen
nacin;

objavljanjem clankov o energetiki na spletni strani, Facebook profilu in reviji ustanove;

pripravo tematske razstave plakatov in piktogramov;

lepljenjem nalepk z nasveti za varCevanje z energijo na stikala, pipe in elektri¢no opremo;
razvojem in razsirjanjem brosur, ki spodbujajo k ucinkovitejsi rabi energije in pojasnjujejo, kako
to storiti (po moznosti prilagojene razli¢énim vrstam uporabnikov);

A organizacijo posebnih predavanj o energetiki, var¢evanju z energijo in uporabi obnovljivih virov
energije med sestanki in delavnicami;

organizacijo drugih tematskih dogodkov (kot so dnevi energetike);

organizacijo internih tekmovanj za najboljsi koncept varcevanja z energijo, plakat, nalepko,
namizno igro, pesem, fotografijo, itd.;

A predstavitvijo najnovejsih dejavnosti in doseZkov javnosti itd.

v v > D>

> >

Katere ovire | ahko oteZujejo prizadevanja instituciona

A Pomanjkanje ustrezne koordinacije in podpore obdine.

A Neustrezna priprava kampanje za sodelovanje (dolocanje ciljev, segmentacija uporabnikov, izbor
ustreznih sporocil, metod in orodij itd.).

A Omejene moznosti za zmanj$anje porabe energije z vedenjskimi ukrepi, npr. ker obstajajo neugodni

tehnicni pogoji (pomanjkanje termostatskih ventilov na radiatorjih, nerazdeljena stikala za ludi itd.)

ali ker se skupnost uporabnikov Siri.

Odpor nekaterih usluzbencev do prizadevanj za varcevanje z energijo, ki se izvajajo.

Veliko dejavnosti in projektov, ki se ze izvajajo v Stevilnih stavbah, zaradi Cesar usluzbenci tezko

najdejo Cas za druge dolgotrajne dejavnosti, kot so vkljucevanje ljudi v prizadevanja za varCevanje

Z energijo.

A Pomanjkanje dobrega zgleda z vrha (kadar vodstvo ni pozorno na svoje obnasanje, ne more
pricakovati, da bodo usluzbenci in obiskovalci spremenili svoje).

A Pomanjkanje povratnih informacij o doseZenih rezultatih.

A Pomanjkanje priznanj in nagrad za najbolj angazirane uporabnike.

> >
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Kateri gonilniki podpirajo prizadevanja za spremembo vedenja v institu cional nih stavbah ?

Capacity
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Slika 16: Gonilniki, ki podpirajo prizadevanja za spremembo vedenja

Obstaja 5 glavnih elementov, ki jih je treba zagotoviti, da se omogoci spreminjanje vedenja skupnosti stavb.
To so:

Krepitev zmogljivost i - uporabniki stavb ne bodo spremenili svojega vedenja, e niso sposobni, da to storijo.
Pomembno je, da vse dejavnosti vkljucevanja uporabnikov zaénemo z vecanjem energetske ozavescenosti,
poucevanjem o tem, kako lahko varcujejo z energijo v svojem okolju in dajanjem orodij, ki omogocajo in
olajsujejo prizadevanja za varcevanje z energijo.

Dobra koordinacija - vsak proces potrebuje dobrega koordinatorja da bo uspesen. Ta koordinator ali
koordinatorji bi moral-i biti imenovan-i v zgodnji fazi poti stavbe k boljSemu upravljanju z energijo. Ti bi
morali biti motivirane in komunikativne osebe, ki razumejo svojo vlogo in koristi od spreminjanja vedenja
uporabnikov. Pomembno je, da vodijo uporabnike pri njihovih prizadevanjih za varéevanje z energijo ter
jim dajo prostor za izrazanje lastnih mnenj in idej.

Zagotavljanje spodbud - ljudje potrebujejo spodbude za izboljsanje svojega vedenja in vkljucitev v dodatne
dejavnosti, ki zahtevajo Cas in trud. Za nekatere (redke) je moznost, da naredijo nekaj dobrega za okolje
in lokalno druzbo sama po sebi spodbuda, vendar bo vecina od njih zahtevala nekaj vec. MozZne so razlicne
vrste spodbud, med drugim:

A denarne spodbude (npr. darila, dodatek k placi, odstotek doseZenih financnih prihrankov),

A nedenarne spodbude (npr. dodatne "karierne tocke", bolj$i parkirni prostori, brezplacne vstopnice
za kino ali telovadnico, potovanje itd.),

A javno priznanje za prizadevanja in dosezke.

Zagotavljanje povratnih informacij - bistveno je, da uporabniki stavbe dobijo povratne informacije o
rezultatih svojih dejavnosti, vklju¢no z dosezenimi energetskimi in financnimi prihranki. Te Stevilke je treba
natancno izracunati, Siroko razsirjati in komentirati. Kaj je bilo dobro narejeno in kaj bi se lahko v
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prihodnosti izboljSalo? Tovrstne povratne informacije bodo pri ljudeh pomagale ohranjati motivacijo in
zanimanje za varcevanje z energijo.

Zagotavljanje izmenjave i zkus$meanvpljo ijenveliporizkasenj p adelezbih an al
uporabnikov v institucionalnih zgradbah, zlasti v Solah. Pomembno je, da se ustvarijo forumi, da se ljudje

spodbudijo in se jim omogoci izmenjava izkusenj, mnenj ter idej za ukrepe za varevanje z energijo. Obstaja

veliko nacinov za to, vkljucno z uporabo spletnih komunikacijskih orodij (tematskih Facebook profilov,

forumov za razprave, spletnih dnevnikov/blogov, objavljanja dokumentov v oblaku itd.) in bolj
tradicionalnih (sestanki za navezovanje stikov). Prav tako je vredno razmisliti o vkljucitvi institucionalnih

zgradb v dejavnosti primerjalnih analiz ali tematska tekmovanja, kar bi jih Se bolj motiviralo, da izboljsajo

svoj energetski menedzment.

Pomembno je vedeti, da je udelezba uporabnikov ciklicen proces. Uporabnikom je treba znova omogociti
kapacitete in jih vkljuciti v prizadevanja za varcevanje z energijo od zacetka, medtem ko bodo drugi
nadaljevali s svojimi prizadevanji. Zato je kljucno najti dobro ravnovesje med ponovitvijo Ze izvedenih
ukrepov in iskanjem novih nalog in novih ciljev za tiste, ki Ze sodelujejo, da bi pri slednjih ohranili zanimanje
in jih motivirali za nadaljnje izboljSanje vedenja.
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7.Zakl jucek

To orodje je bilo zagotovljeno zato, da ga bodo uporabljali vsi uporabniki institucionalnih stavb, ki jih
zanima varcevanje z energijo, in jim zagotavlja potreben pregled Sistema za upravljanje z energijo (EnMS),
ki bi ga bilo mogoce izvajati s skupnim ciljem izboljSanja energetske ucinkovitosti.

Prvi¢, predstavlja podroben pogled na evropsko energetsko politiko in enega od glavnih ciljev strategije
Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vkljucujoco rast, ki vam daje dovolj informacij o trenutnih trendih
EU na podrocju energetske ucinkovitosti v institucionalnih stavbah. Poleg tega je predstavljen koncept
EnMS, ki poteka od preprostega, preko pametnega do naprednega EnMS, ki ga je mogoce izvajati. To
zagotavlja dovolj znanja za odlocitev, ali je potreba po izvajanju EnMS in kaksne energetsko ucinkovite
ukrepe je mogoce upostevati.

Na koncu je vkljucitev uporabnikov izraZzena z zagotavljanjem vrste ukrepov za spreminjanje njihovega

vsakodnevnega vedenja in prakse, Ceprav je izkoris¢anje potenciala za varCevanje z energijo zahteven v tej
doloceni vrsti stavb.
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Seznam kratic
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EE

EED

EEOSs

GHG

SME

NGO

EnMS

DSM

PDCA

SCADA -

DS

EPBD

Evropska unija (European Union)

Energetska ucinkovitost (Energy Efficiency)

Direktiva o energetski ucinkovitosti (Energy Efficiency Directive)

Sistem obveznosti energetske ucinkovitosti (Energy Efficiency Obligation Schemes)
Toplogredni plini (Greenhouse Gas)

Majhna in srednje velika podjetja (Small and Medium-sized Enterprises)

Nevladna organizacija (Non-Governmental Organization)

Sistem za upravljanje z energijo (Energy Management System)

Upravljanje energije glede na povprasevanje (Demand Side Management)

Pristop planiraj - naredi - preveri - ukrepaj (Plan - Do - Check - Act Approach)
Sistem za nadzor, vodenje in zbiranje podatkov (Supervisory Control and Data Acquisition)
Digitalni sistem za spremljanje porabe (Digital Monitoring System)

Direktiva o energetski ucinkovitosti stavb (Energy Performance of Buildings Directive)
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